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1 INLEIDING

TenneT bereidt de bouw voor van de nieuwe 380kV hoogspanningslijn tussen Borssele en
Rilland. Deze hoogspanningslijn maakt deel uit van het project Zuid-West 380 van TenneT.

Vanaf maart 2016 zijn het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp uitvoeringsplan ter inzage
gelegd. Naar aanleiding van ingediende zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen is het
basisontwerp aangepast. Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat eerder uitgevoerde onderzoeken
waaronder de bepaling van de specifieke magneetveldzones moeten worden aangepast en/of
aangevuld.

Een onderwerp in de voorbereiding is de opzet door TenneT van een uitkoopregeling voor
gevoelige bestemmingen. Aan de hand van de magneetveldzones in dit rapport is het mogelijk
om de gevoelige bestemmingen te bepalen die voor uitkoop in aanmerking komen. Bepalend
hierin zijn de magneetveldzones van bestaande hoogspanningslijnen, de nieuw te bouwen
hoogspanningslijn en de te maken aansluitingen tussen bestaande en nieuw te bouwen
hoogspanningslijn. Dit rapport gaat niet in op de manier waarop gevoelige bestemmingen
worden bepaald noch het vaststellen van de gevoelige bestemmingen. In dit rapport zijn de
magneetveldzones gerapporteerd van bovengrondse hoogspanningsverbindingen.

Bepalend voor het aantal gevoelige bestemmingen dat voor uitkoop in aanmerking komt zijn de
magneetveldzones van bestaande hoogspanningslijnen, de nieuwe te bouwen hoogspanningslijn
en de te maken aansluitingen tussen bestaande en nieuw te bouwen hoogspanningslijn.

In dit rapport zijn daarom de magneetveldzones van drie verschillende scenario’s nader
beschouwd.

Scenario 1. Specifieke magneetveldzones voor ZW380-west conform de handreiking versie 4.1
van RIVM, hetgeen inhoudt dat onderlinge beinvioeding tussen
hoogspanningslijnen in de berekeningen is verwerkt. Dit resulteert in
magneetveldzones voor ZW380-west en delen van bestaande hoogspanningslijnen
waar mogelijk magneetveldzones veranderen door de bouw van ZW380-west. Dit
scenario is separaat en conform de handreiking gerapporteerd in rapport TE120100-
R15 MP.

Scenario 2. De specifieke magneetveldzones voor die delen van bestaande hoogspanningslijnen
waar de magneetveldzone door de bouw van Zuid-West 380kV West mogelijk
wijzigt. Dit is gedaan door alle delen van het bestaande hoogspanningsnet te
beschouwen die binnen 750meter van de hartlijn van het tracé van Zuid-West380
kV West liggen. Deze selectie bevat lijndelen die na realisatie van Zuid-West
380kV West blijven bestaan (beschreven onder scenario 1) en lijndelen die na
realisatie van Zuid-West 380kV West worden geamoveerd (niet in scenario 1).

Scenario 3. De magneetveldzones van ZW380-west exclusief de beinvloeding van de bestaande
hoogspanningslijnen. Doordat specifieke regels voor combilijnen zijn verwerkt en
de regels met betrekking tot beinvioeding van nabije hoogspanningslijnen niet, is de
berekening deels volgens handreiking 4.1. Als onderdeel van scenario 3, ZW380-
west zijn tevens de 150kV en 380kV inlusvelden op bestaande hoogspanningslijnen
in de modellen meegenomen. Dit betreft het veld 1054-153ab waar de bestaande
150kV verbinding Goes de Poel-WAP-Rilland inlust op de 380kV verbinding
ZW380-west en de velden 1049-1050ab van de bestaande 380kV verbinding
Geertruidenberg-Borssele.

Bepalend voor de uitkomsten van magneetveldzone berekeningen zijn de gegevens van de
hoogspanningsverbindingen. Deze gegevens zijn verstrekt door TenneT.
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2 INVOERGEGEVENS

2.1 Algemeen

De informatie van de hoogspanningsverbindingen is afkomstig van TenneT. In bijlage G is het
overzicht gegeven van de gebruikte informatie voor de berekening van de magneetveldzones
voor de drie scenario’s.

Volgens de gegevens in de bijlage is er sprake van twee 380kV verbindingen tussen Rilland en
Borssele die in een bepaald traject nabij Borssele in één hoogspanningslijn gecombineerd zullen
worden. Deze twee verbindingen maken in het hoogspanningsnet deel uit van de verbinding
tussen Borssele en Rilland en voeren daarom te allen tijde dezelfde stroomrichting, zie
bovendien het bericht van TenneT in bijlage G.

2.2 Locatie

In afbeelding 1 is een overzicht van de situatie gegeven met daarin de geplande 380kV lijn Zuid-
West 380kV West en de bestaande hoogspanningslijnen in de nabijheid hiervan. De bestaande
150KV lijn Goes de Poel-WAP-Rilland en 380kV lijn Geertruidenberg-Borssele worden deels
geamoveerd en opgenomen in de geplande 380kV lijn Zuidwest 380.
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== ]150kV Borssele - Thermphos (Hoechst) === 150kV lijn 2 cir. Borssele - Goes + 2 cir Borssele - Terneuzen 2x380 BSL-RLL+2x150kV Rilland-Kruiningen-WAP-Goes de Poel

e 150k V BSL-PCN e 4% 380kV BSL-RLL e 150k V lijn GSP - WAP (Gehandhaafd deel Goes - Woensdrecht)

150kV lijn MDB-BSL = 150k V BSL-TNZ 2x 380kV BSL-RLL

= 380k V RLL-ZVL o= 380kV RLL-GTB 380kVBSL-RLL-GTB

150kV BSL-GSP

Afbeelding 1 Scenario 1: deeltracé 1 en 2 van de nieuw te bouwen 380KkV lijn ZW380 en beinvloeding op de
bestaande hoogspanningslijnen.
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Afbeelding 2 geeft het overzicht van de situatie behorende bij scenario 2. In dit scenario zijn de
magneetveldzones berekend van de bestaande hoogspanningslijnen die invloed ondervinden van
de bouw van Zuid-West380 West.
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===150kV Borssele - Thermphos (Hoechst) ===150kV lijn 2 cir. Borssele - Goes + 2 cir Borssele - Terneuzen
150kV BSL-GSP =150kV BSL-PCN
====150KV GOES DE POEL - WAP - RILLAND- WOENSDRECHT 150kV lijn MDB-BSL
=== 150kV BSL-TNZ e==380kV RLL-ZVL
380kV GTB-RLL e 380kV BSL-RLL

Afbeelding 2 Scenario 2: bestaande hoogspanningslijnen beinvlioed door de bouw van Zuid-West 380 West.

Afbeelding 3 geeft Zuid-West 380 West weer met de inlusvelden waar de 150kV-lijn Goes de
Poel-WAP-Rilland-Woensdrecht en de 380kV-lijn Geertruidenberg-Borssele gecombineerd
worden met Zuid-West 380.

12

10 A

2cir 380kV BSL-RLL-2 cir.150kV BSL-GSP o= 4x 380kV BSL-RLL 2x 380kV BSL-RLL

Afbeelding 3  Projectgebied Zuid-West 380 West.
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2.3 Aanpak

In dit rapport is voor de scenario’s de volgende afbakening aangehouden:
Scenario 1

— 380kV Borssele-Rilland DT1, mast 1001 t/m 1050;

— 380KV Borssele-Rilland DT2, mast 1050 t/m 1104;

— 380kV Rilland-Zandvliet, mast 1 t/m 3;

— 380kV Geertuidenberg- Rilland, mast 303a t/m 303c;

— 380kV Borssele-Rilland bestaande uit een deel van de bestaande hoogspanningslijn vanaf
mast 304N t/m mast M354 en een deel nieuwbouw van mast 1050b tot 1001;

— 150kV Borssele-Thermphos mast 1 t/m 3;

— 150KkV Rilland-Kruiningen-WAP-Goes de Poel, mast 179 t/m 1104. Mast 1104 is een
mast van 380kV lijn Borssele-Rilland DT1 en DT2 waarop de bestaande 150kV lijn
aansluit;

— 150kV Borssele-Terneuzen, mast 1 t/m 25;

— 150kV Middelburg-Borssele, mast 48 t/m 55;

— 150kV Borssele-Goes de Poel, mast 1 t/m 39;

— 150kV Borssele-Pechiney, mast 1 t/m 8.

Scenario 2

— 380kV Rilland- Borssele, mast 304N t/m 362, mast 395 t/m 404;

— 150kV Borssele-Thermphos mast 1 t/m 3;

— 150kV Borssele-Pechiney, mast 1 t/m 8.

— 150kV Middelburg-Borssele, mast 48 t/m 55;

— 380kV Rilland-Zandvliet, mast 1 t/m 3;

— 380kV Geertuidenberg- Rilland, mast 303a t/m 303c;

— 150KkV Rilland-Kruiningen-WAP-Goes de Poel, mast 94A t/m 103, mast 149 t/m 179;
Aansluiting Kruiningen, mast 139 t/m K3

— 150kV Borssele-Terneuzen, mast 1 t/m 25;

Scenario 3
— 380kV Borssele-Rilland DT1, mast 1001 t/m 1050:;
— 380kV Borssele-Rilland DT2, mast 1050 t/m 1104;

Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat overschrijding van de 30% respectievelijk 50%
van de ontwerpcapaciteit aan de orde zal zijn bij lijnen betrokken bij het project Zuid-West
380kV West.
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2.4 Toelichting op de berekening en presentatie van de resultaten

Met het rekenmodel voor de verschillende scenario’s is de magnetische veldsterkte in de buurt
van de hoogspanningslijnen bepaald. De magneetveldberekeningen zijn uitgevoerd op de plaats
van het diepste punt van de kettinglijn in stappen dwars op de lijnrichting van maximaal 0,3
meter. De berekeningen zijn uitgevoerd voor punten met een hoogte van 1 m boven maaiveld.
Uit de op deze wijze verkregen profiel van de magnetische veldsterkte als functie van de afstand
tot de hoogspanningslijn, is aan beide zijden van de hoogspanningslijn bepaald op welke afstand
uit het hart van de hoogspanningslijn de waarde vanDwqrdt bereikt. Deze afstand vormt de
afmeting van de specifieke magneetveldzone.

Voor scenario 1 is een model gehanteerd met 10 verbindingen waarmee 256 berekeningen zijn
uitgevoerd met verschillende stroomrichtingen. De 4 circuit 380kV verbinding tussen Borssele
en Rilland wordt gezien als 1 verbinding met maar één stroomrichting.

Het model voor scenario 2 bevat 6 verschillende hoogspanningslijnen, waarmee 32 verschillende
stroomrichtingen zijn berekend.

Voor scenario 3 is gerekend voor het deel van de hoogspanningslijn waar twee 380kV
verbindingen in één combilijn zijn gecombineerd met één stroomrichting en voor het deel van de
hoogspanningslijn waar de 150kV verbinding en de 380kV verbinding in €én combilijn zijn
gecombineerd met twee stroomrichtingen.

Door de keuze voor een 3D berekening kan het zijn dat de magneetveldzones bij de 150kV en
380kV inlusvelden een vertekend beeld weergeven. Dit effect neemt verder in de
hoogspanningslijn, dus in de eerste velden na de inlussing verder af.
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3 BEREKENING MAGNEETVELDEN

De 3-dimensionale magneetveldberekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma Bveld
7.2. De magneetveldberekeningen zijn door Petersburg Consultants BV uitgevoerd op 15
augustus 2016. De resulterende specifieke magneetveldzones zijn vastgelegd in de tekeningen in
de bijlagen A, B en C en in tabelvorm in de bijlagen D, E en F.
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Bijlage A, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenariol)

@ 2015 Petersburg Consultants B.V.



12 TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016
Bijlage A, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenariol)

(© 2015 Petersburg Consultants B.V.
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Bijlage A, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenariol)
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Bijlage A, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenariol)

(@© 2015 Petersburg Consultants B.V.
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Bijlage A, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenariol)
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Bijlage A, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenariol)

(0) 2015 Pefersburg Consultants BV.
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Bijlage A, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenariol)
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Bijlage A, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenariol)
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Bijlage B, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario2)

© 2015 Petersburg Consultants B.V.
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Bijlage B, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario2)

(© 2015 Petersburg Consultants B.V.
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Bijlage B, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario2)
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Bijlage B, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario2)
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Bijlage B, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario2)

(E) 2015 Petersburg Consultants B.V.
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Bijlage B, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario2)

@ 2015 Petersburg Consultants B.V.
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Bijlage B, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario2)

@ 2015 Petersburg Consultants B.V.
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Bijlage B, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario2)
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Bijlage B, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario2)

@ 2015 Petersburg Consultants B.V.
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Bijlage C, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario3)

(© 2015  Petersburg Consultants B.V.
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Bijlage C, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario3)
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Bijlage C, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario3)
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Bijlage C, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario3)
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Bijlage C, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario3)
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Bijlage C, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario3)
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Bijlage C, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario3)
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Bijlage C, Ondergrond met de locatie van de hoogspanningslijn met de grens van de magneetveldzone voor de
nieuwe situatie (scenario3)
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Bijlage D, Tabel grens van de magneetveldzone Zuid-West380 west scenario 1
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Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
380kV Borssele-Rilland DT1
Hoogspanningsverbindingen:
Zuid-West 380kV, 2 circuits

380kV Borssele-Geertruidenberg, 2 circuits

vaksegment

afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (i

~

mastnummers

zijde circuit Paars/Oranje

zijde circuit Zwart/Grijg

Portaal BSL380 P/O-1002 65 n.v.t.

Portaal BSL380 Z/G-1001, n.v.t. 75
1001-1002b n.v.t. 60
1002b-1003 n.v.t. 70
1002a-1003 75 n.v.t.
1003-1004 n.v.t. 70
1004-1005 contour 65
1005-1006 65 65
1006-1007 65 65
1007-1008 65 65
1008-1009 65 65
1009-1010 65 65
1010-1011 65 65
1011-1012 70 70
1012-1013 65 65
1013-1014 65 65
1014-1015 65 65
1015-1016 contour 65
1016-1017 contour contour
1017-1018 contour Contour
1018-1019 65 65
1019-1020 70 65
1020-1021 n.v.t. 65
1021-1022 n.v.t. 65
1022-1023 n.v.t. 65
1023-1024 n.v.t. 65
1024-1025 n.v.t. 65
1025-1026 n.v.t. 70
1026-1027 n.v.t. 70
1027-1028 n.v.t. 70
1028-1029 n.v.t. 70
1029-1030 n.v.t. 70
1030-1031 n.v.t. 70
1031-1032 contour 65
1032-1033 65 65
1033-1034 65 65
1034-1035 65 65
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Bijlage D, Tabel grens van de magneetveldzone Zuid-West380 west scenario 1

Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
380kV Borssele-Rilland DT1
Hoogspanningsverbindingen:
Zuid-West 380kV, 2 circuits
380kV Borssele-Geertruidenberg, 2 circuits
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers Zijde circuit Paars/Oranje zijde circuit Zwart/Grijg
1035-1036 65 70
1036-1037 70 70
1037-1038 contour 65
1038-1039 n.v.t. 65
1039-1039a contour 65
1039a-1040 contour 65
1040-1041 65 65
1041-1042 65 65
1042-1043 65 65
1043-1044 65 65
1044-1045 70 65
1045-1046 65 65
1046-1047 65 65
1047-1048 65 65
1048-1049 65 65
1049-1050P1 70 n.v.t.
1049-1050P2 n.v.t. 70

Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
380kV Borssele-Rilland DT2
Hoogspanningsverbindingen:
Zuid-West 380kV, 2 circuits
150kV Rilland, Kruiningen, WAP, Goes de Poel, 2 circuits

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zijde circuit Wit/Paars zijde circuit Oranje/Zwart
1050P1-1050A contour n.v.t.

1050A-1051 n.v.t. n.v.t.

1051-1053 n.v.t. n.v.t.

1053-1054 n.v.t. n.v.t.

1054-1055 75 n.v.t.

1055-1056 70 contour

1056-1057 70 70

1057-1058 70 70

1058-1059 70 70

1059-1059A 70 70

1059A-1060 70 70

1060-1061 70 70

1061-1062 75 80
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Bijlage D, Tabel grens van de magneetveldzone Zuid-West380 west scenario 1

Naam bovengrondse hoogspanningslijn:

380kV Borssele-Rilland DT2

Hoogspanningsverbindingen:

Zuid-West 380kV, 2 circuits

150kV Rilland, Kruiningen, WAP, Goes de Poel, 2 circuits
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers Zijde circuit Paars/Oranje zijde circuit Zwart/Grijs

1062-1063 70 70
1063-1064 70 70
1064-1065 70 contour
1065-1066 75 contour
1066-1067 75 n.v.t.
1067-1068 75 n.v.t.
1068-1069 75 n.v.t.
1069-1070 75 n.v.t.
1070-1071 75 n.v.t.
1071-1072 75 n.v.t.
1072-1073 85 n.v.t.
1073-1074 85 n.v.t.
1074-1075 80 n.v.t.
1075-1076 80 n.v.t.
1076-1077 80 n.v.t.
1077-1078 80 n.v.t.
1078-1079 75 n.v.t.
1079-1080 75 n.v.t.
1080-1081 75 n.v.t.
1081-1082 75 n.v.t.
1082-1083 75 n.v.t.
1083-1084 80 n.v.t.
1084-1085 80 n.v.t.
1085-1085a 75 n.v.t.
1085a-1086 80 n.v.t.
1086-1087 80 n.v.t.
1087-1088 80 n.v.t.
1088-1089 80 n.v.t.
1089-1090 80 n.v.t.
1090-1091 80 n.v.t.
1091-1093 80 n.v.t.
1093-1094 75 n.v.t.
1094-1095 80 n.v.t.
1095-1096 80 n.v.t.
1096-1097 80 n.v.t.
1097-1098 80 n.v.t
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Bijlage D, Tabel grens van de magneetveldzone Zuid-West380 west scenario 1

Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
380kV Borssele-Rilland DT2
Hoogspanningsverbindingen:
Zuid-West 380kV, 2 circuits

150kV Rilland, Kruiningen, WAP, Goes de Poel, 2 circuits

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (1
mastnummers Zijde circuit Paars/Oranje zijde circuit Zwart/Grijg
1098-1099 75 n.v.t.
1099-1100 75 n.v.t.
1100-1101 70 n.v.t.
1101-1102 75 n.v.t.
1102-1103 70 n.v.t.
1103-1104 75 n.v.t.
Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zijde circuit Grijs zijde circuit Zwart
303a-303b 60 60
303b-303c 60 60
304N-305N 60 n.v.t.
305N-306N 50 n.v.t.
306N-307N 55 n.v.t.
307N-308N 65 contour
308N-309N 55 n.v.t.
309N-M310 60 n.v.t.
M310-311 110 n.v.t.
311-312 110 n.v.t.
312-313 110 n.v.t.
313-314 110 n.v.t.
314-315 110 n.v.t.
315-316 110 n.v.t.
316-317 110 n.v.t.
317-318 110 n.v.t.
318-319 110 n.v.t.
319-320 110 n.v.t.
320-321 110 n.v.t.
321-322 110 n.v.t.
322-323 110 n.v.t.
323-324 110 n.v.t.
324-325 110 n.v.t.
325-326 110 n.v.t.
326-327 110 n.v.t.

~
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Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

~

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (i

mastnummers zijde circuit Grijs zijde circuit Zwart
327-328 110 n.v.t.
328-329 110 n.v.t.
329-330 110 n.v.t.
330-331 110 n.v.t.
331-332 110 n.v.t.
332-333 110 n.v.t.
333-334 110 n.v.t.
334-335 110 n.v.t.
335-336 110 n.v.t.
336-337 110 n.v.t.
337-338 110 n.v.t.
338-339 110 n.v.t.
339-340 110 n.v.t.
340-341 110 contour
341-342 105 110
342-343 110 110
343-344 105 105
344-345 90 90
345-346 105 105
346-347 110 110
347-348 110 110
348-349 105 105
349-350 100 contour
350-351 105 contour
351-352 105 n.v.t.
352-353 105 n.v.t.

353-M354 110 n.v.t.
M354-1050B 60 n.v.t.

Naam bovengrondse hoogspanningslijn:

380kV Rilland-Zandvliet

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zZijde circuit Zwart zijde circuit Wit

1-2 60 60

2-3 60 60
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Bijlage D, Tabel grens van de magneetveldzone Zuid-West380 west scenario 1

Naam bovengrondse hoogspanningslijn:

150kV Borselle-Pechiney

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers Zijde circuit Zwart zijde circuit Wit
1-2 115 n.v.t.

2-3 120 n.v.t.
3-4 125 n.v.t.
4-5 130 n.v.t.
5-6 120 n.v.t.
6-7 120 n.v.t.
7-8 130 n.v.t.
Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
150kV Borssele-Goes de Poel
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zijde circuit Wit Zijde circuit Zwart
Prt-1 n.v.t. 95
1-2 n.v.t. 70
2-3 n.v.t. n.v.t.
3-4 n.v.t. contour
4-5 n.v.t. 80
5-6 n.v.t. 75
6-7 contour 60
7-8 60 60
8-9 60 60
9-10 60 60
10-11 60 60
11-12 60 60
12-13 60 60
13-14 60 60
14-15 60 60
15-16 60 60
16-17 60 60
17-18 60 60
18-19 60 contour
19-20 55 contour
20-21 75 75
21-22 75 contour
22-23 75 n.v.t.
23-24 75 n.v.t.
24-25 75 n.v.t.
25-26 80 n.v.t.
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m)

Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
150kV Borssele-Goes de Poel
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zijde circuit Wit Zijde circuit Zwart
26-27 75 n.v.t.
27-28 75 n.v.t.
28-29 75 n.v.t.
29-30 75 n.v.t.
30-31 75 n.v.t.
31-32 75 n.v.t.
32-33 75 n.v.t.
33-34 75 n.v.t.
34-35 75 n.v.t.
35-36 75 n.v.t.
36-37 75 contour
37-38 75 75
38-39 75 75
Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
150kV Middelburg-Borssele
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zijde circuit Wit Zijde circuit Zwart
48-49 contour n.v.t.
49-50 n.v.t. n.v.t.
50-51 n.v.t. n.v.t.
51-52 n.v.t. n.v.t.
52-53 n.v.t. n.v.t.
53-54 n.v.t. n.v.t.
54-55 n.v.t. n.v.t.
Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
150kV Borssele-Terneuzen
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn
mastnummers zijde circuit Wit zijde circuit Zwart
0-1 n.v.t. 95
1-2 n.v.t. 70
2-3 n.v.t. n.v.t.
3-4 n.v.t. contour
4-5 n.v.t. 80
5-6 n.v.t. 75
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Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
150kV Borssele-Terneuzen

m)

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn
mastnummers zijde circuit Wit zijde circuit Zwart
6-7 contour 60
7-8 60 60
8-9 60 60
9-10 60 60
10-11 60 60
11-12 60 60
12-13 60 60
13-14 60 60
14-15 60 60
15-16 60 60
16-17 60 60
17-18 60 60
18-19 60 contour
19-21 contour contour
21-21A contour n.v.t.
22N-23 contour contour
23-24 75 75
24-25 75 75
Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
150kV Rilland-Kruiningen-WAP-Goes de Poel
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zijde circuit Wit zijde circuit Zwart
1104-1103 75 n.v.t.
1103-1102 70 n.v.t.
1102-1101 75 n.v.t.
1101-1100 70 n.v.t.
1100-1099 70 n.v.t.
1099-1098 75 n.v.t.
1098-1097 80 n.v.t.
1097-1096 80 n.v.t.
1096-1095 80 n.v.t.
1095-1094 80 n.v.t.
1094-1093 75 n.v.t.
1093-1091 80 n.v.t.
1091-1090 80 n.v.t.
1090-1089 80 n.v.t.
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Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
150kV Rilland-Kruiningen-WAP-Goes de Poel

m)

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn
mastnummers zijde circuit Wit zZijde circuit Zwart
1089-1088 80 n.v.t.
1088-1087 80 n.v.t.
1087-1086 80 n.v.t.
1086-1085a 80 n.v.t.
1085a-1085 75 n.v.t.
1085-1084 80 n.v.t.
1084-1083 80 n.v.t.
1083-1082 75 n.v.t.
1082-1081 75 n.v.t.
1081-1080 75 n.v.t.
1080-1079 75 n.v.t.
1079-1078 75 n.v.t.
1078-1077 80 n.v.t.
1077-1076 80 n.v.t.
1076-1075 80 n.v.t.
1075-1074 80 n.v.t.
1074-1073 85 n.v.t.
1073-1072 85 n.v.t.
1072-1071 80 n.v.t.
1071-1070 75 n.v.t.
1070-1069 75 n.v.t.
1069-1068 75 n.v.t.
1068-1067 75 n.v.t.
1067-1066 75 n.v.t.
1066-1065 75 contour
1065-1064 70 contour
1064-1063 70 70
1063-1062 70 70
1062-1061 75 80
1061-1060 70 70
1060-1059A 70 70
1059A-1059 70 70
1059-1058 70 70
1058-1057 70 70
1057-1056 70 70
1056-1055 70 contour
1055-1054 75 n.v.t.
1054-153AB 55 n.v.t.
153AB-154 45 n.v.t.
154-155 65 n.v.t.
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Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
150kV Rilland-Kruiningen-WAP-Goes de Poel

m)

m)

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn
mastnummers zZijde circuit Wit Zijde circuit Zwart
155-156 60 n.v.t.
156-157 40 contour
157-158 60 60
158-159 60 60
159-160 60 60
160-161 60 60
161-162 60 60
162-163 60 60
163-164 60 60
164-165 60 60
165-166 60 60
166-167 60 60
167-168 60 60
168-169 60 60
169-170 60 contour
170-171 60 n.v.t.
171-172 60 contour
172-173 60 60
173-174 60 60
174-175 60 60
175-176 60 60
176-177 60 60
177-178 60 60
178-179 60 60
Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn
mastnummers Zijde circuit Zwart zijde circuit Wit
1-2 75 75
2-3 75 75
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Bijlage E, Tabel grens van de magneetveldzone Zuid-West380 west scenario2

Naam bovengrondse hoogspan
380KV Rilland-Borssele

ningslijn:

m)

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn
mastnummers Zijde circuit Grijs Zijde circuit Zwart
304N-305N 60 60
305N-306N 45 45
306N-307N Contour Contour
307N-308N Contour Contour
308N-309N Contour Contour
309N-310 80 85
310-311 105 105
311-312 105 105
312-313 110 110
313-314 105 105
314-315 105 105
315-316 105 105
316-317 105 105
317-318 105 105
318-319 105 105
319-320 105 105
320-321 105 105
321-322 105 105
322-323 105 105
323-324 105 105
324-325 105 105
325-326 105 105
326-327 105 105
327-328 105 105
328-329 105 105
329-330 105 105
330-331 105 105
331-332 105 105
332-333 105 105
333-334 105 105
334-335 105 105
335-336 105 105
336-337 105 105
337-338 105 105
338-339 105 105
339-340 contour 105
340-341 n.v.t. 105
341-342 contour 105

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016



47

Bijlage E, Tabel grens van de magneetveldzone Zuid-West380 west scenario2

Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
380kV Geertruidenberg-Borssele
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zijde circuit Grijs Zijde circuit Zwart
342-343 105 105
343-344 105 105
344-345 85 85
345-346 105 100
346-347 105 105
347-348 105 105
348-349 105 105
349-350 contour contour
350-351 contour n.v.t.
351-352 105 n.v.t.
352-353 105 n.v.t.
353-354 105 n.v.t.
354-355 105 contour
355-356 105 105
356-357 105 105
357-358 105 105
358-359 105 105
359-362 105 105
395-396 105 105
396-397 105 105
397-398 105 105
398-399 105 105
399-400 105 105
400-401 105 105
401-402 105 110
402-403 110 125
403-404 105 130
Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zijde circuit Zwart zijde circuit Wit
1-2 75 75
2-3 75 75
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150kV Borssele-Pechiney

Naam bovengrondse hoogspanningslijn:

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers Zijde circuit Zwart zijde circuit Wit
1-2 115 n.v.t.
2-3 120 n.v.t.
3-4 125 n.v.t.
4-5 125 n.v.t.
5-6 120 n.v.t.
6-7 115 n.v.t.
7-8 125 n.v.t.
Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
150kV Middelburg-Borssele
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zijde circuit Wit zZijde circuit Zwart
48-49 contour n.v.t.
49-50 n.v.t. n.v.t.
50-51 n.v.t. n.v.t.
51-52 contour n.v.t.
52-53 n.v.t. n.v.t.
53-54 n.v.t. n.v.t.
54-55 n.v.t. n.v.t.
Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
380kV Rilland-Zandvliet
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zZijde circuit Zwart zijde circuit Wit
1-2 60 60
2-3 60 60
3-4 75 75
Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
380kV Geertruidenberg-Rilland
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zijde circuit Grijs Zijde circuit Zwart
302-303 110 110
303-303a 70 75
303a-303b 60 60
303b-303c 60 60
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Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
150kV Borssele-Terneuzen
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zijde circuit Wit zijde circuit Zwart
0-1 n.v.t. 120
1-2 n.v.t. 110
2-3 n.v.t. 110
3-4 n.v.t. 90
4-5 n.v.t. 90
5-6 n.v.t. 90
6-7 contour 80
7-8 80 75
8-9 80 80
9-10 80 80
10-11 80 80
11-12 80 80
12-13 80 80
13-14 80 80
14-15 80 80
15-16 80 80
16-17 80 80
17-18 80 80
18-19 contour contour
19-21 contour contour
21-21A contour contour
22-23 75 75
23-24 75 75
24-25 75 75

Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
150kV Rilland-Kruiningen-WAP-Goes de Poel

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zijde circuit Wit Zijde circuit Zwart

94A-95 contour contour

95-96 60 60

96-97 60 60

97-98 65 60

Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
150kV aansluiting Kruiningen

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zijde circuit Wit Zijde circuit Zwart

139-K1 contour contour

K1-K2 55 60

K2-K3 contour contour
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Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
150kV Rilland-Kruiningen-WAP-Goes de Poel

m)

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn
mastnummers zijde circuit Wit zZijde circuit Zwart
98-99 65 65
99-100 65 65
100-101 65 60
101-102 65 60
102-103 60 60
149-150 contour contour
150-151 contour contour
151-152 contour contour
152-153 75 n.v.t.
153-154 70 n.v.t.
154-155 65 n.v.t.
155-156 60 contour
156-157 55 55
157-158 60 60
158-159 60 60
159-160 60 60
160-161 60 60
161-162 60 60
162-163 60 60
163-164 60 60
164-165 60 60
165-166 60 60
166-167 60 60
167-168 60 60
168-169 60 60
169-170 60 60
170-171 60 60
171-172 60 60
172-173 60 60
173-174 60 60
174-175 60 60
175-176 60 60
176-177 60 60
177-178 60 60
178-179 60 60
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Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
380kV Borssele-Rilland DT1
Hoogspanningsverbindingen:
Zuid-West 380kV, 2 circuits

380kV Borssele-Geertruidenberg, 2 circuits

~

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (i
mastnummers Zijde circuit Paars/Oranje zijde circuit Zwart/Grijg
Portaal BSL380 P/O-1002 60 n.v.t.
Portaal BSL380 Z/G-1001, n.v.t. 75
1001-1002b n.v.t. 55
1002b-1003 n.v.t. 60
1002a-1003 60 n.v.t.
1003-1004 65 65
1004-1005 65 65
1005-1006 65 65
1006-1007 65 65
1007-1008 65 65
1008-1009 65 65
1009-1010 65 65
1010-1011 65 65
1011-1012 70 70
1012-1013 65 65
1013-1014 65 65
1014-1015 65 65
1015-1016 65 65
1016-1017 65 65
1017-1018 60 65
1018-1019 65 65
1019-1020 65 65
1020-1021 65 65
1021-1022 65 65
1022-1023 65 65
1023-1024 65 65
1024-1025 65 65
1025-1026 65 65
1026-1027 65 65
1027-1028 70 70
1028-1029 70 65
1029-1030 65 65
1030-1031 70 70
1031-1032 65 65
1032-1033 65 65
1033-1034 65 65
1034-1035 65 65
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Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
380kV Borssele-Rilland DT1
Hoogspanningsverbindingen:
Zuid-West 380kV, 2 circuits

380kV Borssele-Geertruidenberg, 2 circuits

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zZijde circuit Paars/Oranje zijde circuit Zwart/Grijs

1035-1036 65 70

1036-1037 70 70

1037-1038 65 65

1038-1039 65 65

1039-1039a 65 65

1039a-1040 65 65

1040-1041 65 65

1041-1042 65 65

1042-1043 65 65

1043-1044 65 65

1044-1045 70 65

1045-1046 65 65

1046-1047 65 65

1047-1048 65 65

1048-1049 65 65
1049-1050P1 70 n.v.t
1049-1050P2 n.v.t. 70

Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
380kV Borssele-Rilland DT2
Hoogspanningsverbindingen:
Zuid-West 380kV, 2 circuits
150kV Rilland, Kruiningen, WAP, Goes de Poel, 2 circuits

vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers zijde circuit Wit/Paars zijde circuit Oranje/Zwart
1050P1-1050A 60 n.v.t
1050P2-1050B n.v.t. 50

1050A-1051 60 60

1051-1053 60 60

1053-153a 50 n.v.t

1053-153b n.v.t. 50

153a-1054 75 n.v.t

153b-1054 n.v.t. 70

1053-1054 75 75

1054-1055 70 70

1055-1056 70 70

1056-1057 70 70

1057-1058 70 70
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Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
380kV Borssele-Rilland DT2
Hoogspanningsverbindingen:
Zuid-West 380kV, 2 circuits
150kV Rilland, Kruiningen, WAP, Goes de Poel, 2 circuits
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers Zijde circuit Paars/Oranje zijde circuit Zwart/Grijs
1058-1059 70 70
1059-1059A 70 70
1059A-1060 70 70
1060-1061 70 70
1061-1062 75 75
1062-1063 70 70
1063-1064 70 70
1064-1065 70 70
1065-1066 75 85
1066-1067 75 85
1067-1068 70 70
1068-1069 75 75
1069-1070 75 75
1070-1071 75 75
1071-1072 75 75
1072-1073 80 80
1073-1074 75 75
1074-1075 75 75
1075-1076 75 75
1076-1077 75 75
1077-1078 75 75
1078-1079 75 75
1079-1080 75 75
1080-1081 75 75
1081-1082 75 75
1082-1083 75 75
1083-1084 75 75
1084-1085 75 75
1085-1085a 70 70
1085a-1086 75 75
1086-1087 75 75
1087-1088 75 75
1088-1089 75 75
1089-1090 75 75
1090-1091 75 75
1091-1093 75 75
1093-1094 70 70
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Naam bovengrondse hoogspanningslijn:
380kV Borssele-Rilland DT2
Hoogspanningsverbindingen:
Zuid-West 380kV, 2 circuits
150kV Rilland, Kruiningen, WAP, Goes de Poel, 2 circuits
vaksegment afstand specifieke magneetveldzone tot hart van de lijn (m)
mastnummers Zijde circuit Paars/Oranje zijde circuit Zwart/Grijg
1094-1095 75 75
1095-1096 75 75
1096-1097 75 75
1097-1098 75 75
1098-1099 75 75
1098-1100 70 70
1100-1101 70 70
1101-1102 75 75
1102-1103 70 70
1103-1104 75 75
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1 MAGNEETVELDEN SCENARIO 1

11 380KV BORSSELE - RILLAND - DEELTRACE 1

1.1.1 Algemene gegevens

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

1.1.1.1  De hoogspanningslijn bevat de volgende hoogspanningsverbinding:

o Zud-West 380kV, 2 circuits
e 380kV Borssele — Geertruidenberg, 2 circuits

1.1.1.2  Mastnummers, masttypen en locaties
Tabel 1, masten 380kV Borssele - Rilland

Mast nr. Masttype coﬁr)ginaat coﬁr‘ginaat Gecombineerd met:
[m] [m]
Portaal BSL380P/O| PORTAAL 380KV 39821.21 | 384000.76
Portaal BSL380 Z/G | PORTAAL 380KV 397923 | 383941.59
1001 ZWMSE350 39957.25 | 383986.65 | 380KV Borssele-Geertruidenberg
1002a M6E400 40009.89 | 384110.62 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1002b ZWMSE400 40026.17 | 38409230 | 380kV Barssele-Geertruidenberg
1003 ZWWESA00+5 40389.49 | 384247.84 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1004 ZWWEHKA00+5 4076123 | 384394.33 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1005 ZWWESA00+5 41144.72 | 384508.02 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1006 ZWWESA00+5 41525.72 | 384620.98 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1007 ZWWESA00+5 4190834 | 38473442 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1008 ZWWES400+5 42282.87 | 38484546 | 380KV Borssele-Geertruidenberg
1009 ZWWES400 42598.53 | 384939.04 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1010 ZWW6S400 4287486 | 385020.97 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1011 ZWWEHKA00 43142.12 | 38510020 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1012 ZWW6S400 4352945 | 38509813 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1013 ZWW6S400 43915.51 | 385096.07 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1014 ZWW6S400 44299.95 | 385094.01 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1015 ZWW6S400 4465438 | 385092.12 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1016 ZWWEHLA00+5 45050.00 | 385090.00 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1017 ZWW6S400 45353.65 | 385273.14 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
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X- Y-
Mast nr. Masttype cofrdinaat | codrdinaat Gecombineerd met:
[m] [m]

1033 ZWW6S400 4928896 | 38905747 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1034 ZWW6S400 4964530 | 388982.49 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1035 ZWW6S400 50015.55 | 38890457 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1036 ZWWGHK400 50390.02 | 38882577 | 380KV Borssele-Geertruidenberg
1037 ZWW6S400 50681.84 | 388588.16 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1038 ZWW6S350 50937.26 | 388380.19 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1039 ZWWES350 51197.99 | 388167.89 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1039a ZWWG6HK350 5144975 | 38796289 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1040 ZWW6S400 51704.90 | 387921.01 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1041 ZWWES400 52077.69 | 387859.83 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1042 ZWW6ES400 52458.72 | 38779729 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1043 ZWWESA00+5 52853.30 | 38773253 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1044 ZWW6HKA00+5 53191.57 | 387677.01 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1045 ZWW6S400 53585.89 | 38761229 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1046 ZWW6S400 53826.08 | 387572.87 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1047 ZWW6S400 54186.55 | 38751371 | 380KV Borssele-Geertruidenberg
1048 ZWW6S400 5455880 | 38745261 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1049 ZWW6HK400 54894.98 | 38739743 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1050P1 ZWM6HK400+5 55289.73 | 38734490 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1050P2 ZWM6HK400+5 55289.68 | 38732040 | 380kV Borssele-Geertruidenberg

1.1.1.3 Mastgeometrie: Bijlage A, blz 81 t/m 93; rapport TE120100-R16 blz. 135 t/m 147

1.1.1.4  Aantal circuits: 4 circuits 380kV

1.1.1.5 Kettinglengte: verticale bouwhoogte V-brace 0 meter.

1.1.2

1.1.21

Circuitgegevens

Circuit aanduiding: circuit Paars (links), circuit Oranje (midden links) cireuit Zwart (midden

rechts) circuit Grijs (rechts), kijkend van mast 1002 naar 1003;
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1.1.29 Ontwerpbelasting circuit Grijs: 2635 MVA (4000A)

1.1.3 Geleidergegevens
1.1.3.1 Rekenstroombelasting 380kV: 1200A (30% van 4000A)

1.1.3.2  Positie fasen in mastbeeld
Tabel 2, Klokgetallen

‘postie i mastbeeld 5 | Klokeetl
1 8
2 12
3
4
5 12
6 8
7 4
8 8
9 12
10 12
11 8
12

* faseverdeling:
- Circuit Paars; fasen 1,2,3; linker bovenfase, linker middenfase, linker onderfase;
- Circuit Oranje, fasen 4, 5,6; midden linker bovenfase, midden linker middenfase, midden linker
onderfase;
- Circuit Zwart; fasen 7,8,9, midden rechter bovenfase, midden rechter middenfase, midden rechter
onderfase;
- Circuit Grijs, fasen 10, 11,12; rechter bovenfase, rechter middenfase, rechter onderfase;
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veldur. veldinge Deorhang,
Portaal BSL380 P/0-1002a 218.33 1.55
Portaal BSL380 Z/G-1001 170.99 25.57
1001-1002b 134.68 3.65
1002b-1003 395.21 13.49
10022-1003 403.64 9.04
1003-1004 399.57 11.14
1004-1003 399.99 10.88
1005-1006 397.39 11.25
1006-1007 399.08 11.23
1007-1008 390.64 10.87
1008-1009 329.25 10.42
1009-1010 288.21 5.83
1010-1011 278.76 5.71
1011-1012 387.34 1048
1012-1013 386.07 10.54
1013-1014 384.45 10.47
1014-1015 354.43 9.18
1015-1016 395.63 9.14
1016-1017 354.60 11.46
1017-1018 267.06 5.18
1018-1019 329.69 7.57
1019-1020 386.13 11.06
1020-1021 346.58 6.48
1021-1022 389.87 10.11
1022-1023 397.07 11.40
1023-1024 399.31 11.27
1024-1025 399.08 11.91
1025-1026 385.41 12.48
1026-1027 380.89 11.40
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Veldar. Veldlengte eorbane
1040-1041 37778 9.58
1041-1042 386.13 11.04
1042-1043 399.86 9.27
1043-1044 34281 8.62
1044-1045 399.59 13.28
1045-1046 243.41 4.11
1046-1047 365.30 9.78
1047-1048 377.23 10.09
1048-1049 340.68 8.34
1049-1050P1 398.22 8.27
1049-1050P2 402.14 8.66
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1.2 380KV BORSSELE - RILLAND - DEELTRACE 2

121 Algemene gegevens

1.2.1.1  De hoogspanningslijn bevat de volgende hoogspanningsverbinding:

e Zumd-West 380kV, 2 circuits
e 150kV Rilland, Kruiningen, WAP, Goes de Poel, 2 circuits

1.2.1.2  Mastnummers, masttypen en locaties
Tabel 4, masten 380kV Borssele — Rilland

Mast nr. Masttype X—coi[ill;l(}inaat coﬁrginaat Gecombineerd met:
m

1050P1 ZWMG6HK400+5 55289.73 387[3431.90

1050A ZWM6S350 55507.59 387374 36
1051 ZWW2HKA400 55783.05 387411.60
1053 ZWW28400+5 56165.56 387299.76
1054 ZWWAHKA00+58 56490.68 387204.70 150kV Goes-W AP-Rilland
1055 ZWW4HLA00+5 56844.00 387124 44 150kV Goes-W AP-Rilland
1056 ZWW45350+10 57091.57 387308.97 150kV Goes-W AP-Rilland
1057 ZWW45350+10 57322.34 387480.98 150kV Goes-W AP-Rilland
1058 ZWW458350+10 57548.58 387649.61 150kV Goes-W AP-Rilland
1059 ZWWAHL350+10 57783.39 387824.63 150kV Goes-W AP-Rilland

1059A ZWW4S400+5 58072.32 387810.11 150kV Goes-W AP-Rilland
1060 ZWW45400+10 58450.38 387791.10 150kV Goes-W AP-Rilland
1061 ZWV45400+33 588350.28 38779237 150kV Goes-W AP-Rilland
1062 ZWV43400+33 59237.31 387793.60 150kV Goes-W AP-Rilland
1063 ZWW45400+10 59636.15 387794 .87 150kV Goes-W AP-Rilland
1064 ZWW45400+5 60002.17 387823.71 150kV Goes-W AP-Rilland
1065 ZWWAHLA400 60400.47 387855.10 150kV Goes-W AP-Rilland
1066 ZWW4AA400 60698.56 387703 .91 150KV Goes-W AP-Rilland
1067 ZWW45400 60978.16 387521.29 150kV Goes-W AP-Rilland
1068 ZWW4S450+5 61253.46 387341 47 150kV Goes-W AP-Rilland
1069 ZWW43450+5 61607.66 38711012 150kV Goes-W AP-Rilland
1070 ZWW 4845045 61958.61 386880.89 150kV Goes-W AP-Rilland
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- Y-
Mast nr. Masttype X—cm;lrnd]maat codrdinaat Gecombineerd met:
m
1085a ZWW48400 67196.54 383[5231.18 150kV Goes-W AP-Rilland
1086 ZWWA4HK400 67372.21 383300.02 150kV Goes-W AP-Rilland
1087 ZWWAS450+5 67704.07 383106.08 150kV Goes-W AP-Rilland
1088 ZWWAS450+5 68078.94 382887 .01 150kV Goes-W AP-Rilland
1089 ZWWAHKA450+5 68419.46 3182688.02 150kV Goes-W AP-Rilland
1090 ZWWASASH+5 68869.21 38267578 150kV Goes-W AP-Rilland
1091 ZWWA4S450+5 69310.81 382663.76 150kV Goes-W AP-Rilland
1093 ZWW45450 69750.24 382651.80 150kV Goes-W AP-Rilland
1094 ZWW45450 70044.39 382643.78 150kV Goes-W AP-Rilland
1095 ZWW45450+5 70454.68 382631.54 150kV Goes-W AP-Rilland
1096 ZWWA4HKA450 70869.86 38262133 150kV Goes-W AP-Rilland
1097 ZWW45400 71258.24 3182652.34 150kV Goes-W AP-Rilland
1098 ZWWAHK400 71656.11 382684.10 | 150kV Goes-W AP-Rilland
1099 ZWW45400 71975.25 3182673.39 150kV Goes-W AP-Rilland
1100 ZWW45400 72286.30 3182662.96 150kV Goes-W AP-Rilland
1101 ZWWAHMA00+5 72583.14 382653.00 150kV Goes-W AP-Rilland
1102 ZWWAHMA00+5 72808.43 3182351.30 150kV Goes-W AP-Rilland
1103 ZWW45400 73164.92 382365.19 150kV Goes-W AP-Rilland
1104 ZWWIAE400 73532.24 382387.62 150kV Goes-W AP-Rilland
Portaal RLL380 P/O [PORTAAL 380KV 20M 73681.37 382403.74

1.2.1.3 Mastgeometrie: Bijlage B, blz. 94 t/m 116; rapport TE120100- R16 blz. 148 t/m 170

1.2.1.4 Aantal circuits: 2 circuits 380kV

1 2 circuits 150kV

1.2.1.5 Kettinglengte: verticale bouwhoogte V-brace 0 meter.

1.2.2

1221

Circuitgegevens

Circuit aanduiding: circuit Wit (links), circuit Paars (midden links) circuit Oranje (midden
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1.2.29 Ontwerpbelasting circuit Oranje: 2635 MVA (40004A)

1.2.3 Geleidergegevens

1.2.3.1 Rekenstroombelasting 380kV: 1200A(30% van 4000A)

1.2.3.2 Rekenstroombelasting 150kV: 828 A(50% van 1655A)

1.2.3.3 Positie fasen in mastbeeld

Tabel 5, Klokgetallen

positi i mastbeatd & | Klokgetal
1 4
2 12
3
4
5 12
6 4
7 4
8 12
9
10
11 12
12 4

*  faseverdeling:

- Circuit Wit; fasen 1,2,3; linker bovenfase, linker middenfase, linker onderfase;
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- Circuit Paars, fasen 4, 5,6, midden linker bovenfase, midden linker middenfase, midden linker

onderfase;

- Circuit Oranje; fasen 7,8,9; midden rechter bovenfase, midden rechter middenfase, midden rechter

onderfase;

- Circuit Zwart, fasen 10, 11,12; rechter bovenfase, rechter middenfase, rechter onderfase;

1.2.3.4 Doorhangen
Tabel 6, Doorhangen
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Veldnr. Ve"(il'][‘:)“gte (3‘;)‘;;2*;2%:)
1062-1063 398.84 2977
1063-1064 367.16 12.13
1064-1065 399.53 14.32
1065-1066 334.24 741
1066-1067 333.95 742
1067-1068 328.83 3.62
1068-1065 423.06 127
1069-1070 419.18 12.77
1070-1071 42236 12.94
1071-1072 420.68 14.91
1072-1073 422.12 12.87
1073-1074 388.45 10.63
1074-1075 378.11 10.08
1075-1076 431.23 126
1076-1077 439.00 13.65
1077-1078 438.89 13.78
1078-1079 309.56 6.88
1079-1080 407.85 11.01
1080-1081 439.85 13.76
1081-1082 377.82 105
1082-1083 373.86 7.53
1083-1084 413.26 12.06
1084-1085 345.61 14.66
1085-10852 266.69 4.97
1085a-1086 284.79 6.07
1086-1087 384.38 6.53
1087-1088 434.19 12.81
1088-108% 394.40 11.34
1089-1090 449.92 14.05
1090-1091 441.76 13.71
1091-1093 439.60 16.52
1Nn02_1n0A 04 TA £
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1.3 380KV BORSSELE — RILLAND — GEERTRUIDENBERG

1.31 Algemene gegevens

1.3.1.1.1 De hoogspanningslijn bevat de volgende hoogspanningsverbindingen:

e Geertruidenberg — Rilland 380kV, 2 circuits (mast 302 t/m 303¢)
e Rilland — Borssele 380kV, 2 circuits (304N t/m 1050B)

1.3.1.2  Mastnummers, masttypen en locaties
Tabel 7, masten 380kV Geertruidenberg — Rilland — Borssele (302 t/m 1050B)

Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
302 3+15 74667.73 383105.15
303 HC+HO 74273.50 383035.01
303a ZWW2HK350 74178.68 382788.78
303b ZWW2HK350 74099.00 38255727
303c ZWW2E350 73935.01 382412.49
304N ZWW2E350 73542.43 382296.11
305N ZWW25350 73230.73 382282.39
306N ZWW25350 72929.47 382269.13
307N ZWW2HM400 72628.20 382255.87
308N ZWW2HM400 72394.86 382568.31
309N ZWW25400+10 71994.86 382569.95
M310 HA+S 71667.41 382571.28
311 S+5 71268.94 382549.606
312 SH5+0 70870.36 382528.03
313 S+0 70450.75 382539.43
314 5+0 70031.15 382550.83
i1s S+0 69610.49 382562.26
ile6 5+0 69195.48 38257334
317 5+0 68780.67 382584.67
318 HB+5 68391.51 3825595.38
319 5+5 68031.37 382805.48
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Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-cobrdinaat [m]
335 S+5 62613.45 386341.74
336 5+5 62261.40 38657165
337 5+5 61907.98 386802.46
338 5+5 61557.12 387031.53
339 S+5 61203.13 387262.90
340 HB+5 60857.04 387488.95
341 HA+S 60480.73 387479.29
342 5+0 60105.93 387469.65
343 HA+0 59731.12 387460.01
344 S+45 59236.82 387440.64
345 S+45 58828.86 387424 66
346 HA+O 58397.91 387407.78
347 5+0 58019.81 38735479
348 HB+5 57613.39 38729784
349 S+15 57288.08 387031.96
350 HD+15 57080.01 386862.26
351 S+5 56721.35 386995.17
352 5+5 56477.84 387085.40
353 S+5 56126.21 387215.70

M354 HB+5 55774.58 387346.00
1050B ZWM6S350 55511.62 387332.12

- Aansluiting op 380kV Borssele-Rilland (mast 1050B-> 1050).

- Gecombineerd met 380kV Borssele — Rilland (mast 1050 t/m 1002)

1.3.1.3 Mastgeometrie: Bijlage C, blz. 117 t/m 133; rapport TE120100- R16 blz. 171 t/m 187

1.3.1.4 Aantal circuits: 2 circuits 380kV

1.3.1.5 Kettinglengte: verticale bouwhoogte 5,0m

- verticale bouwhoogte V-brace O meter.
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1.3.3 Geleidergegevens
1331 Rekenstroombelasting 380kV: 1200A(30% van 4000A), RLL380 t/m 308N
: 900A(30% van 3000A), Mast 308N t/m 1050B;

1.3.3.2 Positie fasen in mastbeeld
Tabel 8, Klokgetallen

Klokgetal | Klokgetal
Fasepositie Nummer en Klokgetal Iﬂol:gzt;ll mast mast 310N"- Kl(:l;g;t;]l
positie in mastbeeld %) | mast 302-3031 | M38L393% 300N 3sant | M .
303a ) 1050
310N

1 4 12 12 4 12

2 4 4 8 4

3 12 8 8 12 8

4 4 4 4 4

5 8 8 8 8

6 12 12 12 12 12

*) faseverdeling vakwerk:
- Circuit Grijs; fasen 1,2,3; bovenfase, ondertraverse buitenfase, ondertraverse binnenfase;
- Circuit Zwart, fasen 4, 5,6, bovenfase, ondertraverse binnenfase, ondertraverse buitenfase;
) Wisselmast

Tabel 9, Klokgetallen

Fase:plos.itie Nummer en Iﬂ:rggga; Irll(;;)tkgg:a&
positie in mastbeeld *) portaal 309N

1 12 12

) 8

3 4

2 4

5 8

P 12 12

* faseverdeling Wintrack:
- Circuit Grijs; fasen 1,2,3; linker bovenfase, linker middenfase, linker onderfase;

- Circuit Zwart, fasen 4, 5,6; rechter bovenfase, rechter middenfase, linker onderfase;
LRV § § SPSPNN, PESRS
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1333 Doorhangen
Tabel 10, Doorhangen

Veldnr. Ve]‘é'r‘f;‘gte (IE‘L‘;;'E‘;%)
302-303 40042 7.87
303-303a 263.85 1044
3032-303b 244.84 2.31
303b-303c 218.75 3.32
304N-305N 312.00 6.13
305N-306N 301.56 6.3
306N-307N 301.56 1151
307N-308N 385.96 10.24
308N-309N 400.00 16.69
309N-M310 32745 6.36
M310-311 399.07 14.08
311312 39917 1423
312313 41976 1573
313-314 41976 15.73
314-315 420381 1581
315316 415.16 1539
316-317 41496 1537
317318 38931 1.2
318319 41695 1543
319-320 41655 1552
320-321 41695 25.97
321322 44772 26.60
322-323 453.12 23.18
323-324 37282 3213
324-325 378.08 26.09
325-326 377.89 26.10
326.327 396.04 24.78
327328 369.40 26.74
328325 13096 2241
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Veldar. Veldlengte eortang
343-344 494 .68 4.74
344-345 408.28 14.88
345-348 431.28 84
346-347 381.79 13.01
347-348 410.39 12.69
348-349 42015 11.13
349-350 26849 6.34
350-351 38250 12
351-352 259.70 6.02
352-353 375.00 12.56
353-M354 37499 10.23
M354-1050B 26333 5.08
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141

1.4.1.1  Mastnummers, masttypen en locaties

Algemene gegevens

Tabel 11, masten 380KV Rilland- Zandvliet (1N t/m 16)

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
IN ZWW2E350 73960.63 382187.58
2N ZWW?2E350 74194.76 382106.95
iN ZWW2E350 74441.08 382022.12
4N HE+0 74746.07 381860.05

5 S+6 74784.28 381516.80
6 S+6 74835.31 381059.36
7 8+6 74886.19 380602.72
8 S+6 74937.15 380145.67
9 S+6 74986.01 379706.07
10 S+6 75033.21 379284 .06
11 HA+3 75080.85 378856.84
12 S+0 75248.42 37843921
13 S+0 75409.36 378038.11
14 S+0 75570.30 377637.01
15 HB+3 75731.24 37723591
16 S+0 75661.49 376828.43

1.4.1.2 Mastgeometrie: Bijlage D, blz. 133 t/m 138, rapport TE120100- R16 blz. 187 t/m 192

1.4.1.3 Aantal circuits: 2 circuits

1.4.1.4 Kettinglengte: verticale bouwhoogte 5,0m

1.4.2

Circuitgegevens

s verticale bouwhoogte V-brace O meter.

1.4.2.1 Circuit aanduiding: circuit Wit (links), circuit Grijs (rechts), kijkend van mast 1N naar 2N;
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1.4.3 Geleidergegevens

1.43.1 Rekenstroombelasting 380kV: 1200A(30% van 4000A), mast IN t/m 3N

900A(30% van 3000A), Mast 3N tm ZVL

1.432 Positie fasen in mastbeeld
Tabel 12, Klokgetallen

Fasepositie Nummer en | Klokgetal mast 1N-
positie in mastbeeld *) 3N

1 4

2 8

3 12

4 12

5

6

*)  faseverdeling Wintrack:
- Circuit Wit; fasen 1,2.3; linker bovenfase, linker ondertraverse middenfase, linker onderfase;
- Circuit Grijs, fasen 4, 5,6; rechter bovenfase, rechter ondertraverse middenfase, rechter onderfase;

Tabel 13, Klokgetallen

Fa SP:[]'OS.i tie Nummer en Klokget:\llfmst 3N- Kl(;];gle_tzalvnﬁa st
positie in mastheeld *)
1 4
2 8
3 12 12
4 12
5 4
6 8 12

*)  faseverdeling Vakwerk:

- Circuit Wit; fasen 1,2,3; bovenfase, ondertraverse buitenfase, ondertraverse binnenfase;

- Circuit Grijs, fasen 4, 5,6; bovenfase, ondertraverse binnenfase, ondertraverse buitenfase;

") Wisselmast
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1.433 Doorhangen
Tabel 14, Doorhangen

Veldur, Veldlengte Doorlang
IN-2N 474.93 4.10
2N-3N 244.10 4.63
3N-4N 468.82 1296
4N-5 439.87 5.27
5-6 460.28 1261
6-7 459.47 12.57
7-8 459.87 12.59
8-9 442.31 1165
9-10 424.64 10.73
10-11 42588 10.95
11-12 449.99 12.00
12-13 432.19 11.12
13-14 432.18 11.12
14-15 432.19 11.09
15-16 41341 10.17
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1.3 150KV BORSSELE — PECHINEY

151 Algemene gegevens

1.5.1.1  Mastnummers, masttypen en locaties
Tabel 15, masten 150kV Borssele — Pechiney

Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
1 ED 39737.53 384290.53
2 HD1 40007.27 384382.09
3 SD 40332.13 384463.89
4 HD3 40609.10 384533.72
5 SD 4072212 384733.83
6 SD 40843.11 384948.56
7 SD 40964.08 385163.26
8 HD3 41071.04 385353.02
9 SD+5 40943.38 385590.80
10 SD 40796.64 385863.79
11 SD 40649.97 386137.10
12 SD+5 40503.43 386409.84
13 SD 40361.58 386673.96
14 HD2 40224.00 386930.01
15 SD 39962.38 387117.71

15A SD 39839.04 387206.14
16 SD 39701.04 387305.14
17 SD 39473.36 387176.51
18 SD 39236.14 387042.69
19 SD 39083.14 386956.15
20 SD 38916.29 386862.01
21 SD 38755.08 386771.00
22 SD 38594.09 386679.99
23 SD 38432.87 386588.99
24 SD 38292.27 386509.62
25 ED90° 38169.52 386440.34
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1.5.2.1 Circuit aanduiding: circuit Zwart (links), circuit Wit (rechts), kijkend van mast 1 naar 2;

1.5.2.2 Nominale spanning circuit Zwart: 150kV

1.5.23 Ontwerpbelasting circuit Zwart: 600 MVA (23104)
1.5.2.4 Nominale spanmning circuit Wit: 150kV

1.5.2.5 Ontwerpbelasting circuit Wit: 600 MVA (2310A)

1.5.3 Geleidergegevens

1.53.1 Rekenstroombelasting 150kV: 1155A(50% van 2310A)

1.5.3.2 Positie fasen in mastbeeld

Tabel 16, Klokgetallen

ostie n mustbeetd 5 | Klokeetal
! 12
z 8
3
4 8
5 12
5 4

*)  faseverdeling:

Circuit Zwart; fasen 1,2,3; linker bovenfase, linker middenfase, linker onderfase;
Circuit Wit, fasen 4, 5,6; rechter bovenfase, rechter middenfase, rechter onderfase;
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1.533 Doorhangen
Tabel 17, Doorhangen

Veldar. Veldlengte Doartung
1-2 284.86 6.62
2-3 335.00 8.44
3-4 285.64 6.62
4-5 229.82 4.30
5-6 246.47 4.96
6-7 246.43 4.95
7-8 217.83 3.88
8-9 269.88 5.78
9-10 309.93 7.76

10-11 310.18 7.76
11-12 309.61 7.76
12-13 299.80 7.27
13-14 290.67 7.26
14-15 321.99 7.88
15-15A 151.77 8.38
15A-16 169.84 8.38
16-17 261.50 5.89
17-18 272.36 6.08
18-19 175.78 2.51
15-20 191.58 3.03
20-21 185.13 2.91
21-22 184.93 2.77
22-23 185.13 2.83
23-24 161.46 2.40
24-25 140.95 1.99
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1.6.1 Algemene gegevens

1.6.1.1  Mastnummers, masttypen en locaties
Tabel 18, masten 150kV Borssele — Goes de Poel

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016
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Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
0 ED+0 39759.06 384205.15
1 HV1+0 40036.52 384311.07
2 SV+0 40350.73 384390.15
3 HV3+0 40665.30 384469 47
4 SV+0 40792.18 384694 .39
5 SV+0 40913.22 384909.09
6 HV3+0 4104042 38513485
7 SV+4 41351.44 385172.94
8 SV+4 41674.18 385212.21
9 SV+0 41995.10 385251.39
10 SV+0 42312.08 385289.96
11 SV+0 42599.62 385325.14
12 HV1+0 42916.40 385363.78
13 SV+0 43232.89 385402 .42
14 SV+0 43548.57 385440.97
15 SV+0 43875.56 385480.97
16 SV+0 44193.12 385519.74
17 SV+0 44512.83 3853558.82
18 SV+0 44830.54 385597.65
19 AE+0 45143.34 385635.85
20 H2+0 45342.51 385763.70
21 S+0 45545.86 38601446
22 S+0 45746.17 386261.59
23 S+0 45943.12 386504.54
24 S+0 46127.69 386732.23
25 S+0 46315.98 386964 .59
26 S+0 46517.09 387212.67
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1.6.12

1.6.1.3

1.6.1.4
1.6.2

1621

1.6.22

1623

1.6.2.4

1.6.25
1.6.3

1.6.3.1

Mastgeometrie: Bijlage F, blz. 146 t/m 157; rapport TE120100- R16 blz 200t/m 211
Aantal cireuits: 2 cireuits 150kV

Kettinglengte: verticale bouwhoogte 2.51m

Circuitgegevens
Circuit aanduiding: circuit Wit (links), circuit Zwart (rechts), kijkend van mast 1 naar 2;
Nominale spanning circuit Wit: 150kV
Ontwerpbelasting circuit Wit: 400 MVA (1540A)
Nominale spanning circuit Zwart: 150kV

Ontwerpbelasting circuit Zwart: 400 MVA (1540A)

Geleidergegevens

Rekenstroombelasting 150kV: 770 A(50% van 1540 A)
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1.632 Positie fasen in mastbeeld
Tabel 19, Klokgetallen (mast 1 t/m 19)

pouite inmsthed 5 | Klokeetal
1 8
2 12
3 4
4 4
5 12
6 8

*  faseverdeling:
- Circuit Wit; fasen 1,2,3; ondertraverse buitenfase, ondertraverse middenfase, ondertraverse binnenfase;
- Circuit Zwart, fasen 4, 5,6; ondertraverse binnenfase, ondertraverse middenfase, ondertraverse
buitenfase;

Tabel 20, Klokgetallen (mast 20 t/m 39)

ettt | g
1 12
2 8
3
4 12
5
6 8

*) faseverdeling:
- Circuit Wit; fasen 1,2,3; bovenfase, ondertraverse buitenfase, ondertraverse binnenfase;
- Circuit Zwart, fasen 4, 5,6, bovenfase, ondertraverse binnenfase, ondertraverse buitenfase;
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Veldar. Veldlengte Deortiang
0-1 296.99 7.54
1-2 324.01 8.88
2-3 324.42 8.88
34 258.24 533
4-5 246.47 5.07
5-6 259.13 5.67
6-7 313.34 833
7-8 325.12 8.94
8-9 323.30 8.83
9-10 319.32 8.66

10-11 289.68 7.08
11-12 319.13 8.62
12-13 318.84 8.60
13-14 318.03 9.18
14-15 329.43 9.19
15-16 319.92 8.66
16-17 322.09 8.66
17-18 320.08 8.66
18-19 315.12 8.39
15-20 236.67 4.70
20-21 322.85 8.82
21-22 318.12 8.55
22-23 312.75 7.76
23-24 293.10 7.23
24-25 299.07 7.54
25-26 319.36 8.60
26-27 299.54 8.12




85

Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380kV West DT1&DT2
1.7 150KV MIDDELBURG - BORSSELE
1.71 Algemene gegevens

1.7.1.1 Mastnumimers, masttypen en locaties
Tabel 22, masten 150kV Middelburg-Borssele

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
41 sSD 40066.27 387118.35
42 HD2 40264 .48 386965.63
43 SD 40407 .74 386698.87
44 SD+5 40549.65 386434.67
45 5D 40696.25 386l61.76
46 SD 40842 .90 385888.68
47 SD+5 40989.55 385615.65
48 HD3 41130.90 38535247
49 sSD 41008.77 385137.54
50 sSD 40888.85 384922.80
51 sD 40767.82 384708.07
52 HD3 40646.86 384463 64
53 sSD 40343.91 38441731
54 HD1 40025.70 38433730
35 ED180 3975370 38422643

1.7.1.2 Mastgeometrie: Bijlage G, blz. 158 t/m 162, rapport TE120100- R16 blz. 211 tm 215

1.7.1.3 Aantal circuits: 2 circuits 150kV

1.7.1.4  Kettinglengte: verticale bouwhoogte 2,51

1.7.2 Circuitgegevens

1.7.2.1  Circuit aanduiding: circuit Wit (links), circuit Zwart (rechts), kijkend van mast 45 naar 46;

1.7.2.2 Nominale spanmning circuit Wit: 150kV
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1.7.3 Geleidergegevens
1.7.3.1 Rekenstroombelasting 150kV: 337 A(50% van 6 74A)

1.7.3.2 Positie fasen in mastbeeld
Tabel 23, Klokgetallen

rostic i msthocta #y | Klokgetal
1 8
z 12
3
4 8
5 12
5 4

*)  faseverdeling:

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

- Circuit Wit; fasen 1,2,3; linker bovenfase, linker middenfase, linker onderfase;
- Circuit Zwart, fasen 4, 5,6, rechter bovenfase, rechter middenfase, rechter onderfase;

1.7.3.3 Doorhangen
Tabel 24, Doorhangen

Veldur. Veldiengte Doortang
41-42 250.22 5.09
42-43 302.79 7.40
43-44 299.90 7.27
44-45 309.79 7.76
45-46 309.97 7.76
46-47 309.92 7.76
47-48 298.74 7.22
43-49 246.71 4.96
49-50 246.44 4.96
50-51 246.49 4.96
51-52 246.19 4.96
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1.8 150KV BORSSELE - TERNEUZEN

181 Algemene gegevens

1.8.1.1 Mastnummers, masttypen en locaties
Tabel 25, masten 150kV Borssele — Terneuzen (0 t/m T4)

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
0 ED+0 39759.06 384205.15
1 HV1+0 40036.52 384311.07
2 SV+0 40350.73 384390.15
3 HV3+0 40665.30 38446947
4 SV+0 40792.18 384694 .39
5 SV+0 40913.22 384909.09
6 HV3+0 4104042 38513485
7 SV+4 41351.44 385172.94
8 SV+4 41674.18 385212.21
9 SV+0 41995.10 385251.39
10 SV+0 42312.08 385289.96
11 SV+0 42599.62 385325.14
12 HV1+0 42916.40 385363.78
13 SV+0 43232.89 385402.42
14 SV+0 43548.57 385440.97
15 SV+0 43875.56 385480.97
16 SV+0 44193.12 385519.74
17 SV+0 44512.83 385558.82
18 SV+0 44830.54 385597.69
19 AE+0 45143.34 385635.85
21 H3+0 45292.91 385514.05

21A H3+0_KES 45301.30 385370.89
22N H3+0 KES 45311.70 385191.00
23 S+0 45329.17 384884.87
24 $+0 45344.59 384584.54
25 S+0 45361.42 384290.75
26 S$+0 45377.85 383988.59
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Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]

41 S+0 45421.30 379791.15
42 H1+0 45341 46 379488.53
43 S+0 45340.10 379165.16
44 E1+0 45338.56 3788852

T1 SV 43678.29 372365.65
T2 sV 13362.9 372391.24
T3 Hv 43050.76 372416.618
T4 EV 42754.07 37255041

1.8.1.2 Mastgeometrie: Bijlage H, blz. 163 t/m 176, rapport TE120100- R16 blz. 217 t/m 230

18.13

18.1.4
1.8.

1.8.2.1

1822

1823

18.2.4

18.2.5

2

Aantal circuits: 2 circuits 150kV

Kettinglengte: verticale bouwhoogte 2.51m

Circuitgegevens

Circuit aanduiding: circuit Wit (links), circuit Zwart (rechts), kijkend van mast 1 naar 2;

Nominale spanning circuit Wit: 150kV

Ontwerpbelasting circuit Wit: 400 MVA (15404)

Nominale spanning circuit Zwart: 150kV

Ontwerpbelasting circuit Zwart: 400 MVA (1540A)
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1.8.3 Geleidergegevens
1.8.3.1 Rekenstroombelasting 150kV: 770 A(50% van 1540A)

1.8.3.2 Positie fasen in mastbeeld
Tabel 26, Klokgetallen

N | g
1 12
2 8
3
4 12
5
6 b4

*)  faseverdeling:
Circuit Wit; fasen 1,2,3; bovenfase, ondertraverse buitenfase, ondertraverse binnenfase;

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

Circuit Zwart, fasen 4, 5,6; bovenfase, ondertraverse binnenfase, ondertraverse buitenfase;

1.8.3.3 Doorhangen
Tabel 27, Doorhangen

veldnr. Veldlengte Deortane,

0-0 21.97 -

0-1 296.99 7.54
1-2 324.01 8.88
2-3 324.42 8.88
3-4 258.24 5.33
4-5 246.47 5.07
5-6 259.13 5.67
6-7 313.34 8.33
7-8 32512 8.94
8-9 323.30 8.83
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Veldr. vetdlngte Doorang
24-25 294.27 7.28
25-26 302.61 7.74
26-27 290.02 7.08
27-28 291.42 7.18
28-29 285.33 6.41
29-30 27581 6.59
30-31 270.90 6.17
31-32 269.85 6.17
32-33 244.52 4.98
33.34 317.60 8.55
34-35 314.34 8.38
35-36 308.87 8.06
36-37 308.84 8.06
37-38 324.07 8.88
38-39 324.23 8.88
3940 309.96 812
40-41 310.01 8.12
41-42 313.01 8.28
42-43 323.37 8.85
43-44 279.96 6.59
44-T1 - -
T1-T2 316.43 8.5
T2-T3 313.17 8.28
T3-T4 32546 8.99
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1.9 150KV RILLAND-KRUININGEN-WAP-GOES DE POEL
191 Algemene gegevens

1.9.1.1  Mastnummers, masttypen en locaties

Tabel 28, masten 150kV Rilland- Kruiningen-WAP-Goes de Poel (179 t/m 1104)

Mast nr. Masttype X—cot’[i;ginaat Y—coi[i:;:i]inaat Gecombineerd met:
179 WES 155° 49275.39 390059.41
178 T8 49491.87 389866.60
177 T8 49718.13 389665.01
176 T8 49939.78 389467.54
175 T8 50154.82 389275.89
174 T8 50378.79 389076.33
173 T8 50611.71 388868.84
172 T8 50843.08 388662.67
171 T8 51059.54 388469.73
170 WBI13 51280.00 388273.30
169 T13 51587.13 388224.33
168 T13 51892.97 388175.59
167 T13 52212.86 388124.90
166 T13 52543.30 388072.47
165 T13 52809.23 388030.31
164 T13 53130.46 387979.35
163 T13 53426.54 387932.28
162 T13 53740.45 387882.39
161 T13 54066.48 387830.60
160 T13 54387.55 387779.33
159 T13 54685.75 387731.90
158 T13 55001.41 387681.67
157 T13 55317.43 387631.51
156 WAL3 55610.99 38758471
155 T13 55894.14 387461.21
154 T13 56178.2 387335.14
1€2n TADTA AT 180AT7U TYITDDET SAR217T I8 ARTITA /R
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Mast nr. Masttype X—cot’[i:‘rginaat Y—coi[i:‘]:i]inaat Gecombineerd met:
1066 W4 AA400 60698.56 387703.908 380kV Borssele-Rilland
1067 WA5400 60978.156 387521287 380kV Borssele-Rilland
1068 WAS450+5 61253.464 387341466 380kV Borssele-Rilland
1069 WAS450+5 61607.661 387110117 380kV Borssele-Rilland
1070 WAS450+5 61958.607 386880.893 380kV Borssele-Rilland
1071 WAS450+5 62312.222 386649.925 380kV Borssele-Rilland
1072 W4S450 62664.428 386419.877 380kV Borssele-Rilland
1073 W4HK450 63017.844 386189.039 380kV Borssele-Rilland
1074 ZWW4S450 63340.606 385972.897 380kV Borssele-Rilland
1075 W48450 63654.779 385762506 380kV Borssele-Rilland
1076 W45450 64013.083 385522563 380kV Borssele-Rilland
1077 W4S450 64377.844 385278.296 380kV Borssele-Rilland
1078 W45450 64709.284 385056.343 380kV Borssele-Rilland
1079 WAHKA450 64999.729 384861.842 380kV Borssele-Rilland
1080 WAHK450 65372.183 384612423 380kV Borssele-Rilland
1081 W4S450 65725.873 384431.891 380kV Borssele-Rilland
1082 W45450 66079.419 384251432 380kV Borssele-Rilland
1083 WAS450+5 66428.942 384073.026 380kV Borssele-Rilland
1084 WAHLA50+5 66814.576 383876.189 380kV Borssele-Rilland
1085 WA4HL400 66919.982 383560.47 380kV Borssele-Rilland
1085a WAS400 67119.712 383444259 380kV Borssele-Rilland
1086 W4S400 67373.452 383296.624 380kV Borssele-Rilland
1087 W4S450+5 67718.173 383096.053 380kV Borssele-Rilland
1088 W4S450+5 68078.56 382886.366 380kV Borssele-Rilland
1089 WAHKA50+5 68419.459 382688.018 380kV Borssele-Rilland
1090 WAS450+5 68871.492 382675.716 380kV Borssele-Rilland
1091 WAS450+5 69310.805 382663.76 380kV Borssele-Rilland
1093 W4S450 69750.239 382651.801 380kV Borssele-Rilland
1094 W45450 70044.886 382643.782 380kV Borssele-Rilland
1095 WAS450+5 70494.684 382631.541 380kV Borssele-Rilland
1096 WAHK450 70869.858 382621331 380kV Borssele-Rilland
1097 W45400 71258.239 382652337 380kV Borssele-Rilland
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19.12

1913

1914

1.9.2

1921

1922

1923

1924

1925

1.9.3

1931

1932

Mastgeometrie: Bijlage 1, blz. 177 t/m 201; rapport TE120100- R16 blz. 231 t/m 255
Aantal cireuits: 2 cireuits 150kV

Kettinglengte: verticale bouwhoogte 2.51m

Circuitgegevens
Circuit aanduiding: circuit Zwart (rechts), circuit Wit (links), kijkend van mast 155 naar 156;
Nominale spanning circuit Zwart: 150kV
Ontwerpbelasting circuit Zwart: Mast 153 a,b t/m 179; 349 MVA (1344A)
Mast 1054 t/m 1104; 430 MVA (1655A)
Nominale spanning circuit Wit: 150kV
Ontwerpbelasting circuit Wit: Mast 153 a,b t/m 179; 349 MVA (1344A)

Mast 1054 t/m 1104; 430 MVA (16554)

Geleidergegevens
Rekenstroombelasting 150kV: Mast 153 a,b t/m 179; 672 A(50% van 1344A)
: Mast 1054 t/m 1104; 828 A (50% van 1655A)

Positie fasen in mastbeeld

Tabel 29, Klokgetallen vakwerkmasten (154-179)

Fasepositie Nummer en
positie in mastbeeld *)

Klokgetal

1 8
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Tabel 30, Klokgetallen wintrackmasten (1054-1104)

‘positien mastbeetd =y | Klokseta
1 4
2 12
3 8
4 -
5 B
6 -
7 -
8 -
9 B
10 8
11 12
12 4

* faseverdelingWintrack:
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- Circuit Wit; fasen 1,2.3; linker bovenfase, linker middenfase, linker onderfase;
- Circuit Zwart, fasen 10, 11,12; rechter bovenfase, rechter middenfase, rechter onderfase;

1.93.3 Doorhangen

Tabel 31, Doorhangen (velden mast 179-1104)

Veldur. veldenge Doortang
178-179 289.89 9.58
177-178 303.04 1047
176-177 296.86 10.05
175-176 288.05 9.44
174-175 299.98 10.26
173-174 311.93 1224
172-173 309.91 10.96
171-172 289.96 9.58
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Veldnr. Veldiengte Doartang
156-157 29727 10.09
155-156 30891 1087
154-155 310.78 1177
153a-154 16948 0.03

1054-153a 16949 41 .96
1054-153b 16936 41 85
1054-1055 36232 1025
1055-1056 308.77 6.44
1056-1057 287.83 7.06
1057-1058 282.17 5.98
1058-1059 292.86 6.4
1059-1059A 285.29 7.15
1059 A-1060 378.54 7901
1060-1061 399.90 2.15
1061-1062 387.03 1191
1062-1063 398 .84 2082
1063-1064 367.16 1211
1064-1065 39953 14.29
1065-1066 33424 7.63
1066-1067 33395 7.75
1067-1068 328.83 4.03
1068-1069 423.06 12.69
1069-1070 419.17 1275
1070-1071 422.36 1291
1071-1072 420.68 14 88
1072-1073 42212 12.84
1073-1074 38845 11.01
1074-1075 37811 10.06
1075-1076 431.22 12.56
1076-1077 435.00 1363
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Veldnr. vel ((ill:l;]gte (IE %(;;l;g%)

1090-1091 43948 13 .68
1091-1093 439.60 16.51
1093-1094 294.76 6.16
1094-1095 449 .96 11.92
1095-1096 37531 12.55
1096-1097 389.62 1398
1097-1098 399.14 1146
1098-1099 31932 7.29
1098-1100 630.54 6.9

1100-1101 297.01 4.33
1101-1102 376.53 10.07
1101-1103 64731 11 .63
1103-1104 367.79 10.13
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1.10 150KV BORSSELE-THERMPHOS (HOECHST)
1.10.1 Algemene gegevens
1.10.1.1 Mastnummers, masttypen en locaties
Tabel 32, masten 150kV Borssele — Thermphos (1 t/m 10)
Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
1 ED90 39548.11 384265.55
2 HD1 39286.78 384233.63
3 SD 39033.24 384169.72
4 SD 38800.87 384111.22
5 HD3 38655.12 384074.63
6 TS 38516.95 384175.04
7 T8 38361.27 384323.11
8 T13 38129.51 384543.62
9 T8 37919.61 384743.36
10 E10N 37753.35 384901.71
1.10.1.2 Mastgeometrie: Bijlage J, blz. 202 t/m 208; rapport TE120100- R16 blz. 256 t/m 262
1.10.1.3 Aantal circuits: 2 circuits 150kV
1.10.1.4 Kettinglengte: verticale bouwhoogte 2,51m

1.10.2 Circuitgegevens

1.102.1

1.10.2.2

1.10.2.3

1.10.2.4

11nnA &

Circuit aanduiding: circuit Zwart (links), circuit Wit (rechts), kijkend van mast 1 naar 2;
Nominale spanning circuit Zwart: 150kV
Ontwerpbelasting circuit Zwart: 300 MVA (1155A)

Nominale spanning circuit Wit: 150kV

ANl Ao Al it T UTIFL AN RAIT A F1155 AN
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1.10.3 Geleider gegevens
1.10.3.1 Rekenstroombelasting 150kV: 578 A(50% van 1155A)

1.10.3.2 Positie fasen in mastbeeld
Tabel 33, Klokgetallen

positie n mastectd | Klokeetal
1 12
z 8
3
4 12
5
6 8

*)  faseverdeling:
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- Circuit Zwart; fasen 1,2,3; bovenfase, ondertraverse buitenfase, ondertraverse binnenfase;
- Circuit Wit, fasen 4, 5,6; bovenfase, ondertraverse binnenfase, ondertraverse buitenfase;

1.10.3.3 Doorhangen
Tabel 34, Doorhangen (velden mast 1-10)

Veldnr. Veldiengte Deorang
1-2 263.27 5.64
2-3 26147 5.56
3-4 23962 4.68
4-5 15027 1.79
5-6 170.80 3.45
6-7 21485 5.03
7-8 315990 11.06
8-9 289.75 9.37
9-10 229.60 8.87
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2 MAGNEETVELDEN SCENARIO 2
21 380kV RILLAND - BORSSELE

2.11 Algemene gegevens

2.1.1.1  Mastnummers, masttypen en locaties
Tabel 35, masten 3§0kV Rilland — Borssele

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

Mast nr. Masttype X-cobrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
304N W2E350 7354243 382296.11
305N W2S350 73230.73 382282.39
306N W2S350 7292947 382269.13
307N W2HM400 72628.20 382255.87
308N W2HM400 72394.86 382568.31
306N W25400+10 71994 .86 382569.95
M310 HA+S 71667 41 382571.28

31 S+5 71268.94 382549.66
312 SHS5+0 70870.36 382528.03
313 S+0 70450.75 382539.43
314 S+0 70031.15 382550.83
315 S+0 69610.49 382562.26
316 S+0 69195 .48 382573.34
317 S+0 68780.67 382584.67
318 HB+5 68391.51 382595.38
319 S+3 68031.37 382805.48
320 S+5 67671.23 383015.59
321 HA+S 67311.09 383225.70
322 S+5 67015.03 383561.56
323 HA+S 66715.41 383901.48
324 S+5 66381.14 384066.58
325 3+5 66041.95 384233.59
326 S+5 65702.91 384400.50
327 S+5 65346.84 384575.91
328 HA+0 65015.36 384738.95
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Mast nr. Masttype X-cobrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
343 HA+0 59731.12 387460.01
344 S+45 59236.82 387440.64
345 S+45 58828.86 387424.66
346 HA+0 58397.91 387407.78
347 S+0 58019.81 38735479
348 HB+5 57613.39 387297.84
349 S+15 57288.08 387031.96
350 HD+135 57080.01 386862.26
351 S+5 56721.35 38699517
352 S+5 56477.84 387085.40
353 S+3 56126.21 387215.70
354 HB+5 55774.57 387346.00
355 S+5 55413.16 387221.99
356 S+5 55041.78 387093.35
357 S+0 54675.34 386966.44
358 SHS5+0 54336.94 386848.80
359 3+5 53979.27 386689.26
362 HB+5 53650.58 386542.42
363 S+s 53413.16 386205.50
364 S+3 53179.60 385874.07
365 S+5 52941.16 38553575
366 S+5 52701.50 385195.50
367 HA+S 52469.94 384866.85
368 S+5 52202.10 384632.65
369 S+5 51906.79 384374.43
370 HA+S 51614.49 384118.85
371 S+3 51305.02 383925.92
372 S+s 50965.18 383714.04
373 S+0 50616.85 383496.88
374 5+0 50268.52 383279.72
375 S+0 49920.19 383062.56
376 HA+0 49571.86 382845.40
177 Qe A0710 TR ARIART 52
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Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
392 HB+5 44320.69 383837.74
393 S+0 43984 81 383928.19
394 S+0 43647.28 384019.11
395 S5+0 43299.08 384112.80
39% S+0 4297342 384200.52
397 S+0 42636.64 384291.24
398 SH5+0 42299 .86 384381.85
399 HA+S 41911.05 384457.72
400 S+3 41560.84 384381.46
401 S+0 41186.13 384299.86
402 S+0 40811.56 384218.36
403 S+0 40437.22 384137.02
404 S+0 40056.99 384054.28

2.1.1.2  Mastgeometrie: Bijlage K, blz. 209 t/m 222; rapport TE120100-R16 blz. 263 t/m 276
2.1.1.3  Aantal circuits: 2 circuits 380kV

2.1.1.4 Kettinglengte: verticale bouwhoogte 5,0m

2.1.2 Circuitgegevens
2.1.2.1 Circuit aanduiding: circuit Zwart(rechts), circuit Grijs(links), kijkend van mast 304 naar 305
2.1.2.2 Nominale spanmning circuit Zwart: 380kV
2.1.2.3  Ontwerpbelasting circuit Zwart: 1860 MVA (2826 A)
2.1.2.4 Nominale spanning circuit Grijs: 380kV

2125 Ontwerpbelasting circuit Grijs: mast 300 t/m304; 1860 MVA (2826 A)

2.1.3 Geleidergegevens

2.1.3.1 Rekenstroombelasting 380kV: 848A(30% van 2826A)
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2132 Positie fasen in mastbeeld
Tabel 36, Klokgetallen

postie n mastbeetd | Klokgeta
1 4
2 8
3 12
4
5 8
6 12

* faseverdeling:

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

- Circuit Grijs; fasen 1,2,3; bovenfase, ondertraverse buitenfase, ondertraverse binnenfase;
- Circuit Zwart, fasen 4, 5,6, bovenfase, ondertraverse binnenfase, ondertraverse buitenfase;

2.1.33 Doorhangen
Tabel 37, Doorhangen

Veldr. veldiengte Doortare,
304N-305N 312.00 6.13
305N-306N 301.56 6.5
306N-307N 301.56 1151
307N-308N 389.96 10.24
308N-309N 400.00 16.69
309N-M310 32745 6.36
M310-311 399.07 14.08

311-312 399.17 24.62

312-313 419.76 2312

313-314 419.76 23.12

314-315 420.81 23.04

315-316 415.16 2346

316-317 414.96 2348

317-318 38931 27.77

318-319 416.95 28.57

319-320 416.95 2333
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Veldar. Veldiengte Doartang
334-335 419.87 2311
335-336 420.48 23.06
336-337 422.11 22.94
337-338 419.02 23.17
338-339 422.89 22.88
339-340 413.37 26.06
340-341 376.44 31.54
341-342 374.93 31.84
342-343 374.93 3141
343-344 494.68 34.25
344-345 408.28 70.82
345-346 431.28 77.30
346-347 381.79 25.98
347-348 410.39 26.27
348-349 420.15 32.75
349-350 268.49 47 46
350-351 382.50 42.02
351-352 259.70 32.83
352-353 375.00 26.29
353-354 375.00 28.73
354-355 382.10 31.08
355-356 393.03 25.06
356-357 387.79 2542
357-358 358.27 29.75
358-359 391.64 30.26
359-362 360.00 29.71
362-363 412.17 28.93
363-364 405.45 24.17
364-365 413.90 23.55
365-366 416.18 2339
366-367 402.04 27.06
AT _2AR ARS8 TR 1274
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Veldar. Veldiengte Doartang
382-383 43541 2716
383-384 385.57 25.58
384-385 388.33 2546
385-386 316.11 35.94
386-387 429.45 38.18
387-388 399.99 24.56
388-389 399.98 24.57
389-390 399.91 24.57
390-391 400.19 24.55
351-392 364.67 2941
392-393 347.85 3334
393-394 349.57 27.94
394-395 360.58 27.24
395-396 337.27 28.69
396-397 348.78 27.99
397-398 348.76 27.99
398-399 396.14 2747
399-400 35841 33.09
400-401 383.49 25.72
401-402 38334 25.73
402-403 383.07 25.75
403-404 389.13 2533
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2.2 150KV BORSSELE-THERMPHOS (HOECHST)

221 Algemene gegevens

22.1.1  Mastnummers, masttypen en locaties
Tabel 38, masten 150kV Borssele — Thermphos (1 t/m 10)

Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
1 ED90 39548.11 384265.55
2 HD1 39286.78 384233.63
3 SD 39033.24 384169.72
4 SD 38800.87 384111.22
5 HD3 38655.12 384074.63
6 T8 38516.95 384175.04
7 T8 38361.27 384323.11
8 T13 38129.51 384543.62
9 T8 37919.61 384743.36
10 E10N 37753.35 384901.71

2.2.1.2 Mastgeometrie: Bijlage L, blz. 223 t/m 229; rapport TE120100 -R16 blz. 277 t/m 283
2.2.1.3  Aantal circuits: 2 circuits 150kV

2214 Kettinglengte: verticale bouwhoogte 2,51m

2.2.2 Circuitgegevens
2221 Circuit aanduiding: circuit Zwart (links), circuit Wit (rechts), kijkend van mast 1 naar 2;
2.2.2.2 Nominale spanning circuit Zwart: 150kV
2223 Ontwerpbelasting circuit Zwart: 300 MVA (1155A)

2.2.2.4 Nominale spanning circuit Wit: 150kV

AnA S ANl Al Al it L UTIFL AAARAIT A F1155 AN
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2.2.3 Geleider gegevens
2231 Rekenstroombelasting 150kV: 578 A(50% van 1155A)

2.2.3.2 Positie fasen in mastbeeld
Tabel 39, Klokgetallen

positie n mastectd | Klokeetal
1 12
z 8
3
4 12
5
6 8

*)  faseverdeling:

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

- Circuit Zwart; fasen 1,2,3; bovenfase, ondertraverse buitenfase, ondertraverse binnenfase;
- Circuit Wit, fasen 4, 5,6; bovenfase, ondertraverse binnenfase, ondertraverse buitenfase;

2233 Doorhangen
Tabel 40, Doorhangen (velden mast 1-10)

Veldur. Veldiengte Doorhang
1-2 263.27 5.64
2-3 26147 5.56
3-4 239.62 4.68
4-5 15027 1.79
5-6 170.80 3.45
6-7 214.85 5.03
7-8 315.90 11.06
8-9 289.75 9.37
9-10 229.60 8.87
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2.3 150KV BORSSELE — PECHINEY

231 Algemene gegevens

23.1.1  Mastnummers, masttypen en locaties
Tabel 41, masten 150kV Borssele — Pechiney

Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
1 ED 39737.53 384290.53
2 HD1 40007.27 384382.09
3 SD 40332.13 384463.89
4 HD3 40609.10 384533.72
5 SD 4072212 384733.83
6 SD 40843.11 384948.56
7 SD 40964.08 385163.26
8 HD3 41071.04 385353.02
9 SD+5 40943.38 385590.80
10 SD 40796.64 385863.79
11 SD 40649.97 386137.10
12 SD+5 40503.43 386409.84
13 SD 40361.58 386673.96
14 HD2 40224.00 386930.01
15 SD 39962.38 387117.71

15A SD 39839.04 387206.14
16 SD 39701.04 387305.14
17 SD 39473.36 387176.51
18 SD 39236.14 387042.69
19 SD 39083.14 386956.15
20 SD 38916.29 386862.01
21 SD 38755.08 386771.00
22 SD 38594.09 386679.99
23 SD 38432.87 386588.99
24 SD 38292.27 386509.62
25 ED90° 38169.52 386440.34
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2.3.2 Circuitgegevens
2321 Circuit aanduiding: circuit Zwart (links), circuit Wit (rechts), kijkend van mast 1 naar 2;
2.3.2.2 Nominale spanning circuit Zwart: 150kV
2323 Ontwerpbelasting circuit Zwart: 600 MVA (23104)
2.3.2.4 Nominale spanning circuit Wit: 150kV

2.3.2.5 Ontwerpbelasting circuit Wit: 600 MVA (2310A)

2.33 Geleidergegevens
2331 Rekenstroombelasting 150kV: 1155A(50% van 2310A)

2332 Positie fasen in mastbeeld
Tabel 42, Klokgetallen

ostie n mustbeetd 5 | Klokeetal
! 12
z 8
3
4 8
5 12
5 4

*)  faseverdeling:
Circuit Zwart; fasen 1,2,3; linker bovenfase, linker middenfase, linker onderfase;
Circuit Wit, fasen 4, 5,6; rechter bovenfase, rechter middenfase, rechter onderfase;
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2333 Doorhangen
Tabel 43, Doorhangen

Veldar. Veldlengte Doartung
1-2 284.86 6.62
2-3 335.00 8.44
3-4 285.64 6.62
4-5 229.82 4.30
5-6 246.47 4.96
6-7 246.43 4.95
7-8 217.83 3.88
8-9 269.88 5.78
9-10 309.93 7.76

10-11 310.18 7.76
11-12 309.61 7.76
12-13 299.80 7.27
13-14 290.67 7.26
14-15 321.99 7.88
15-15A 151.77 8.38
15A-16 169.84 8.38
16-17 261.50 5.89
17-18 272.36 6.08
18-19 175.78 2.51
15-20 191.58 3.03
20-21 185.13 2.91
21-22 184.93 2.77
22-23 185.13 2.83
23-24 161.46 2.40
24-25 140.95 1.99
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24 150KV MIDDELBURG - BORSSELE

2.4.1 Algemene gegevens

2.4.1.1  Mastnummers, masttypen en locaties
Tabel 44, masten 150kV Middelburg-Borssele

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
41 SD 40066.27 387118.35
42 HD2 40264 .48 386965.63
43 SD 40407.74 386698.87
44 SD+5 40549.65 386434.67
45 SD 40696.25 386161.76
46 SD 40842.90 385888.68
47 SD+5 40989.55 385615.65
48 HD3 41130.90 385352.47
49 SD 41009.77 385137.54
50 SD 40888.85 384922.80
51 SD 40767.82 384708.07
52 HD3 40646.86 384493.64
53 sSD 4034391 384417.31
54 HD1 40025.70 384337.30
55 ED180 39753.70 384226.43

2.4.1.2 Mastgeometrie: Bijlage N, blz. 236 t/m 240; rapport TE120100 -R16 blz. 290 t/m 294

2.4.1.3  Aantal circuits: 2 circuits 150kV

2.4.1.4 Kettinglengte: verticale bouwhoogte 2,51

2.4.2 Circuitgegevens

2.4.2.1 Circuit aanduiding: circut Wit (links), circuit Zwart (rechts), kijkend van mast 45 naar 46;

2.4.2.2 Nominale spanmning circuit Wit: 150kV
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2.4.3 Geleidergegevens
2.43.1 Rekenstroombelasting 150kV: 337 A(50% van 674A)

2.4.3.2 Positie fasen in mastbeeld
Tabel 45, Klokgetallen

oo masthecid 5y | Klokgetal
! 8
z 12
3
4 8
5 12
5 4

* faseverdeling:

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

- Circuit Wit; fasen 1,2.3; linker bovenfase, linker middenfase, linker onderfase;
- Circuit Zwart, fasen 4, 5,6; rechter bovenfase, rechter middenfase, rechter onderfase;

2.43.3 Doorhangen
Tabel 46, Doorhangen

Veldnr. Ve“:}'ﬁ;‘gt‘* (IE‘L‘;JT’;“SE%)
41-42 25022 5.09
42-43 302.79 7.40
43-44 299.90 7.27
4445 309.79 7.76
45-46 309.97 7.76
46-47 309.92 7.76
47-48 208.74 7.22
48-49 246.71 4.96
49.50 246 44 4.96
50-51 246 49 4.96
51-32 246.19 4.96
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2.5 380KV RILLAND - ZANDVLIET

2.51 Algemene gegevens

2.5.1.1  Mastnummers, masttypen en locaties
Tabel 47, masten 380KV Rilland- Zandvliet (1N t/m 16)

Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
IN ZWW2E350 73960.63 382187.58
2N ZWW?2E350 74194.76 382106.95
iN ZWW2E350 74441.08 382022.12
4N HE+0 74746.07 381860.05

5 S+6 74784.28 381516.80
6 S+6 74835.31 381059.36
7 8+6 74886.19 380602.72
8 S+6 74937.15 380145.67
9 S+6 74986.01 379706.07
10 S+6 75033.21 379284 .06
11 HA+3 75080.85 378856.84
12 S+0 75248.42 37843921
13 S+0 75409.36 378038.11
14 S+0 75570.30 377637.01
15 HB+3 75731.24 37723591
16 S+0 75661.49 376828.43

2.5.1.2 Mastgeometrie: Bijlage O, blz. 241 t/m 246, rapport TE120100-R16 blz 295 t/m 300
2.5.1.3  Aantal circuits: 2 circuits
2.5.1.4 Kettinglengte: verticale bouwhoogte 5,0m

- verticale bouwhoogte V-brace O meter.

2.5.2 Circuitgegevens
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2.53 Geleidergegevens

2.53.1 Rekenstroombelasting 380kV: 1200A(30% van 4000A)

: 900A(30% van 4000A)

2.53.2 Positie fasen in mastbeeld

Tabel 48, Klokgetallen

Fasepositie Nummer en | Klokgetal mast 1N-
positie in mastheeld *) 3N

1 4

2 8

3 12

4 12

5 8

6

*)  faseverdeling Wintrack:

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

- Circuit Wit; fasen 1,2,3; linker bovenfase, linker ondertraverse middenfase, linker onderfase;
- Circuit Grijs, fasen 4, 5,6; rechter bovenfase, rechter ondertraverse middenfase, rechter onderfase;

Tabel 49, Klokgetallen

e Klokgetal mast 3N- Klokgetal mast
Fasepositie Nummer en ke 1 kg1
N 4N ANLZVL

positie in mastheeld *)

1 4

2

3 12 12

4 12 4

5 4

6 8 12

*)  faseverdeling Vakwerk:

- Circuit Wit; fasen 1,2,3; bovenfase, ondertraverse buitenfase, ondertraverse binnenfase;
- Circuit Grijs, fasen 4, 5,6; bovenfase, ondertraverse binnenfase, ondertraverse buitenfase;

) Wisselmast
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2533 Doorhangen
Tabel 50, Doorhangen

Veldur, Veldlengte Doorlang
IN-2N 474.93 4.10
2N-3N 244.10 4.63
3N-4N 468.82 1296
4N-5 439.87 5.27
5-6 460.28 1261
6-7 459.47 12.57
7-8 459.87 12.59
8-9 442.31 1165
9-10 424.64 10.73
10-11 42588 10.95
11-12 449.99 12.00
12-13 432.19 11.12
13-14 432.18 11.12
14-15 432.19 11.09
15-16 41341 10.17
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2.6 380kV lijn GEERTRUIDENBERG-RILLAND

2.6.1 Algemene gegevens

2.6.1.1 Hoogspanningsverbinding: 380kV Geertruidenberg-Rilland
2.6.1.2  Mastnummers, masttypen en locaties
RD} codrdinaat
lijn mastnummer | masttype X cobrdinaat | Y cofirdinaat
[m] [m]
e 302 S+15 74667.7 383105.2
. ..;n; = 303 HC 74273.5 383035.0
:‘E -'% g 3032 W2HK350 74178.7 382788.8
§ 303b W2HK350 74089.0 382557.3
v 303c W2E350 73935.0 3824125

2.6.1.3 Mastgeometrie: zie bijlage P blz. 247 t/m 250rapport TE120100-R16 blz. 301 t/m 304

20614 Aantal circuits: 2

2.6.1.5 Kettinglengte: verticale bouwhoogte van hangkettingen 5.0 meter

s verticale bouwhoogte V-brace 0 meter.

2.6.2 Circuitgegevens

2.6.2.1 Circuit aanduiding 380 kV Geertruidenberg-Rilland: circuit Zwart (rechts), circuit Wit

{(hinks), kijkend van mast 301 naar 302;

2.6.22 Nominale spanmng: 380kV

2.6.2.3 Ontwerpbelasting mast 004 t/m 303a: 1975 MVA (3000A)

AL A Mhndrrrmeen Al i e AT e ML ALZISRATT A 7 ANAN AN
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2633 Positie fasen in mastbeeld

Fasepositie Nummer en Klokgetal Klokgetal
positie in mastbeeld *) Mast 004 t/m 303 Mast 303 t/m 303a

1 4 12

2 8

3 12

4

5

6 12 12

*)  faseverdeling vakwerk:
- Circuit Wit; fasen 1,2,3; bovenfase, ondertraverse buitenfase, ondertraverse binnenfase;
- Circuit Zwart, fasen 4,5,6, bovenfase, ondertraverse binnenfase, ondertraverse buitenfase;

2.6.3.4 Positie fasen in mastbeeld

Fasepositie Nummer en Klokgetal
positie in mastbeeld *) Mast 303a t/m 303¢

1 12

2

3

4

5

6 12

*)  faseverdeling wintrack:
- Circuit Wit; fasen 1,2,3; bovenfase, middenfase, onderfase;
- Cireuit Zwart, fasen 4,5,0; bovenfase, middenfase, onderfase;

2.6.3.5 Doorhangen

Doorhang

Veldlengte (m bij 15°C)

()
002-300 4027 145

Veldnr.
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2.7 150KV GOES DE POEL - WAP — RILLAND

2,71 Algemene gegevens

2.7.1.1  Mastnummers, masttypen en locaties
Tabel 51, masten 150kV Goes de Poel-WAP- Rilland (94a t/m 104 en 149 t/m 179)

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
94a juk 72554.36 382285,17
95 T13 72293.63 382254.91
96 T13 71974.21 382219.23
97 T13 71645.02 382182.29
98 TS 71327.54 382146.71
99 WAS 71019.60 382112.18
100 T8 70718.02 381973.50
101 T8 70411.70 381832.70
102 T8 70120.62 381698.78
103 TS 69812.79 381557.17
104 WB8 69511.03 381418.55
149 T13 57623.65 386706.83
150 T13 57330.55 386839.05
151 T13 57033.86 386964.02
152 T13 56765.07 387081.31
153 T13 56468.22 387210.83
154 T13 56178.66 387337.21
155 T13 55894.14 387461.21
156 WA 13 55610.99 387584.71
157 T13 55317.43 387631.51
158 T13 55001.41 387681.67
159 T13 54685.75 387731.90
160 T13 54387.55 387779.33
161 T13 54066.48 387830.60
162 T13 53740.45 387882.39
163 T13 53426.54 387932.28
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Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]

178 T8 49491 .87 389866.60

179 WES 155° 49275.39 390059.41
2.7.1.2 Mastgeometrie: Bijlage @, blz. 251 t/m 257; rapport TE120100-R16 blz. 305 t/m 311
2.7.1.3  Aantal circuits: 2 circuits 150kV
2.7.1.4 Kettinglengte: verticale bouwhoogte 2,51m

2.7.2 Circuitgegevens
2721 Circuit aanduiding: circuit Zwart (rechts), circuit Wit (links), kijkend van mast 155 naar 156;,
2.7.2.2 Nominale spanning circuit Zwart: 150kV
2.7.23 Ontwerpbelasting circuit Zwart: 349 MVA (1343A)
2.7.2.4 Nominale spanning circuit Wit: 150kV
2.7.2.5 Ontwerpbelasting circuit Wit: 349 MVA (1343A)
2.7.3 Geleidergegevens
2.73.1 Rekenstroombelasting 150kV: 672A(50% van 1343A)
2732 Positie fasen in mastbeeld
Tabel 52, Klokgetallen
" Klokgetallen | Klokgetallen | Klokgetallen
Fasepositie Nummer en | =, o '942 | mast 114 tm | mast 156 t/m
positie in mastbeeld *) 114 156 179
12 4 8

2 4 8 12

- o 1A a
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2733 Doorhangen
Tabel 53, Doorhangen (velden mast 81-179)

Veldnr. Ve]((illltle;lgte (IE (:)(;;l;a;{%)
94a-95 262.50 7.30
95-96 32141 11.80
96-97 331.26 1251
97-98 31946 11.65
98-99 309.86 1096
99-100 331.94 1265
100-101 337.13 1299
101-102 32041 1171
102-103 338.84 12.65
103-104 332.07 12,65
148-149 33248 1243
149-150 321.55 11.79
150-151 321.93 1185
151-152 293.27 9.80
152-153 323 .87 11.99
153-154 315.94 1101
154-155 31037 11.77
155-156 308.91 1087
156-157 29727 10.09
157-158 319.98 11.68
158-159 319.63 11.68
159-160 301.95 1096
160-161 325.14 11.50
161-162 330.12 1246
162-163 317.85 11.53
163-164 299 .80 1026
164-165 32525 1211
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2.8 150KV AANSLUITING KRUININGEN

281 Algemene gegevens

2.8.1.1 Mastnummers, masttypen en locaties

Tabel 34, masten 150kV Aansluiting Kruiningen (139t/m K3)

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]
139 AH 141° 60872.80 386436.25
K1 513 60850.83 386778.09
K2 513 60828.92 387119.86
K3 EL80 60810.87 387400.49

2.8.1.2 Mastgeometrie: Bijlage R, blz. 258 t/m 260; rapport TE120100-R16 blz. 312 t/m 318

2.8.1.3 Aantal circuits: 2 circuits 150kV

2.8.1.4 Kettinglengte: verticale bouwhoogte 2,51m

282 Circuitgegevens

2.8.2.1 Circuit aanduiding: circuit Wit (links), circuit Zwart (rechts), kijkend van mast K2 naar K3;

2.8.2.2 Nominale spanning circuit Wit: 150kV

2.8.2.3 Ontwerpbelasting circuit Wit: 349 MVA (1343A)

2.8.2.4 Nominale spanning circuit Zwart: 150kV

2.8.2.5 Ontwerpbelasting circuit Zwart: 349 MVA (1343A)
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2.83 Geleidergegevens

2831 Rekenstroombelasting 150kV: 672A(50% van 1343A)

121

2.8.3.2 Positie fasen in mastbeeld

Tabel 35, Klokgetallen

positic inmasthoctd #y | Klokgetal
1
2
3 12
4 4
5 12
6 8

*)  faseverdeling:

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

- Circuit Wit; fasen 1,2,3; bovenfase, ondertraverse buitenfase, ondertraverse binnenfase;
- Circuit Zwart, fasen 4, 5,6, bovenfase, ondertraverse binnenfase, ondertraverse buitenfase;

2.833 Doorthangen

Tabel 56, Doorhangen (velden mast 139-K3)

Veldlengte Doorhang
Veldur. (m) (m bij 15°C)
139-K1 34255 8.20
K1-K2 34248 8.20
K2-K3 281.20 5.64
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29 150KV BORSSELE - TERNEUZEN

291 Algemene gegevens

29.1.1  Mastnummers, masttypen en locaties
Tabel 37, masten 150kV Borssele — Terneuzen (0 t/m T4)

Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]

0 ED+0 39759.06 384205.15

1 HV1+0 40036.52 384311.07

2 SV+0 40350.73 384390.15

3 HV3+0 40665.30 38446947

4 SV+0 40792.18 384694 .39

5 SV+0 40913.22 384909.09

6 HV3+0 4104042 38513485

7 SV+4 41351.44 385172.94

8 SV+4 41674.18 385212.21

9 SV+0 41995.10 385251.39

10 SV+0 42312.08 385289.96

11 SV+0 42599.62 385325.14

12 HV1+0 42916.40 385363.78

13 SV+0 43232.89 385402.42

14 SV+0 43548.57 385440.97

15 SV+0 43875.56 385480.97

16 SV+0 44193.12 385519.74

17 SV+0 44512.83 385558.82

18 SV+0 44830.54 385597.69

19 AE+0 45143.34 385635.85

21 H3+0 45292.91 385514.05
Portaal 21A Portaal 45298.06 385279.85
Portaal 21B PORTAAL 150KV _EWD 45368.55 385249.53
22N H3+0 45313.96 385164.34
23 $+0 45327.29 384855.93

24 S+0 45344.59 384584 .54

25 S$+0 45361.42 384290.75
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Mast nr. Masttype X-codrdinaat [m] Y-codrdinaat [m]

40 S+0 45500.34 380090.95
41 S+0 45421.30 379791.19
42 H1+0 45341.46 379488.53
43 S+0 45340.10 379165.16
44 E1+0 45338.56 37888512
T1 SV 43678.29 372365.65
T2 SV 43362.9 372391.24
T3 HV 43050.76 372416.618
T4 EV 42754.07 37255041

2.9.1.2 Mastgeometrie: Bijlage S, blz. 261 t/m 272; rapport TE120100 -R16 blz 319 t/m 330

2913 Aantal circuits: 2 circuits 150kV

2914 Kettinglengte: verticale bouwhoogte 2.51m

292 Circuitgegevens

2921 Circuit aanduiding: circuit Wit (links), circuit Zwart (rechts), kijkend van mast 1 naar 2

2922 Nominale spanning circuit Wit: 150kV

2923 Ontwerpbelasting circuit Wit: 400 MVA (1540A)

2924 Nominale spanning circuit Zwart: 150kV

2925

Ontwerpbelasting circuit Zwart: 400 MVA (1540A)
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293 Geleidergegevens
2931 Rekenstroombelasting 150kV: 770 A(50% van 1540A)

2.93.2 Positie fasen in mastbeeld
Tabel 58, Klokgetallen

N | g
1 12
2 8
3
4 12
5
6 b4

*)  faseverdeling:
Circuit Wit; fasen 1,2,3; bovenfase, ondertraverse buitenfase, ondertraverse binnenfase;

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016
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Circuit Zwart, fasen 4, 5,6; bovenfase, ondertraverse binnenfase, ondertraverse buitenfase;

2933 Doorhangen
Tabel 59, Doorhangen

veldnr. Veldlengte Deortane,

0-0 21.97 -

0-1 296.99 7.54
1-2 324.01 8.88
2-3 324.42 8.88
3-4 258.24 5.33
4-5 246.47 5.07
5-6 259.13 5.67
6-7 313.34 8.33
7-8 32512 8.94
8-9 323.30 8.83
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Veldr. vetdlngte Doorang
Portaal 21A-22N 116.60 11.93
22N-23 268.74 22.99
23-24 311.87 8.22
24-25 294.27 7.28
25-26 302.61 7.74
26-27 290.02 7.08
27-28 291.42 7.18
28-29 28533 6.41
29-30 27581 6.59
30-31 270.90 6.17
31-32 269.85 6.17
32-33 244.52 4.98
33.34 317.60 8.55
34-35 314.34 8.38
35-36 308.87 8.06
36-37 308.84 8.06
37-38 324.07 8.88
38-39 324.23 8.88
39-40 309.96 8.12
40-41 310.01 8.12
41-42 313.01 8.28
42-43 323.37 8.85
43-44 279.96 6.59
44-T1 - -
T1-T2 316.43 8.5
T2-T3 313.17 8.28
T3-T4 32546 8.99
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3 MAGNEETVELDEN SCENARIO 3
3.1 380KV BORSSELE - RILLAND - DEELTRACE 1

3.1.1.1  Algemene gegevens

3.1.1.2  De hoogspanningslijn bevat de volgende hoogspanmngsverbinding:

o Zumd-West 380kV, 2 circuits
e 380kV Borssele — Geertruidenberg, 2 circuits

3.1.1.3  Mastmummers, masttypen en locaties
Tabel 60, masten 380KV Borssele - Rilland

Mast nr. Masttype coiir)(iinaat coﬁr‘ginaat Gecombineerd met:
[m] [m]
Portaal BSL380P/0 | PORTAAL 380KV 39821.21 | 384000.76
Portaal BSL380 Z/G | PORTAAL 380KV 397923 | 38394159
1001 ZWMGE350 39957.25 | 383986.65 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1002a M6E400 40009.89 | 38411062 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1002b ZWMSE400 40026.17 | 384092.30 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1003 ZWWESA00+5 40389.49 | 384247.84 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1004 ZWWGHKA00+5 40761.23 | 38439433 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1005 ZWWESA00+5 41144.72 | 384508.02 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1006 ZWWESA00+5 41525.72 | 384620.98 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1007 ZWWESA00+5 4190834 | 38473442 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1008 ZWWESA00+5 4228287 | 38484546 | 380KV Borssele-Geertruidenberg
1009 ZWW6S400 42598.53 | 384939.04 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1010 ZWW63400 42874.86 | 38502097 | 380KV Borssele-Geertruidenberg
1011 ZWWEHKA00 43142.12 | 385100.20 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1012 ZWW6S400 43529.45 | 385098.13 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1013 ZWWES400 43915.51 | 385096.07 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1014 ZWW6S400 4429995 | 385094.01 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1015 ZWW6S400 4465438 | 385092.12 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1016 ZWW6HL400+5 45050.00 | 385090.00 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1017 ZWW6S400 45353.65 | 385273.14 | 380kV Barssele-Geertruidenberg
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X- Y-
Mast nr. Masttype cofrdinaat | codrdinaat Gecombineerd met:
[m] [m]

1032 ZWW6S400 48937.68 | 38913139 | 380kV Barssele-Geertruidenberg
1033 ZWW6S400 49288.96 | 38905747 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1034 ZWW6S400 49645.30 | 38898249 | 380KV Borssele-Geertruidenberg
1035 ZWW6S400 50015.55 | 388904.57 | 380kV Barssele-Geertruidenberg
1036 ZWWGHK400 50390.02 | 388825.77 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1037 ZWW6S400 50681.84 | 388588.16 | 380kV Barssele-Geertruidenberg
1038 ZWWES350 50937.26 | 388380.19 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1039 ZWW6S350 51197.99 | 388167.89 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
10392 ZWWG6HK350 51449.75 | 387962.89 | 380kV Barssele-Geertruidenberg
1040 ZWWES400 51704.90 | 387921.01 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1041 ZWW6ES400 52077.69 | 387859.83 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1042 ZWW6S400 52458.72 | 387797.29 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1043 ZWW6ES400+5 52853.30 | 38773253 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1044 ZWWEHKA00+5 53191.57 | 387677.01 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1045 ZWW6S400 53585.89 | 387612.29 | 380KV Borssele-Geertruidenberg
1046 ZWW6S400 53826.08 | 387572.87 | 380kV Barssele-Geertruidenberg
1047 ZWW6S400 54186.55 | 387513.71 | 380kV Borsscle-Geertruidenberg
1048 ZWW6S400 54558.80 | 387452.61 | 380KV Barssele-Geertruidenberg
1049 ZWWEHKA00 54894.98 | 38739743 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1050P1 ZWM6HK400+5 55289.73 | 387344.90 | 380kV Borssele-Geertruidenberg
1050P2 ZWM6HK400+5 55289.68 | 38732040 | 380kV Borssele-Geertruidenberg

31.1.4 Mastgeometrie: Bijlage T, blz. 273 t/m 285; rapport TE120100-R16 blz. 331 t/m 343

3.1.1.5 Aantal circuits: 4 circuits 380kV

3.1.1.6 Kettinglengte: verticale bouwhoogte V-brace 0 meter.

3.1.2

3121

Circuitgegevens

Circuit aanduiding: circuit Paars (links), circuit Oranje (midden hinks) circuit Zwart (midden
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31.2.6 Nominale spanning circuit Zwart: 380kV
3.1.2.7 Ontwerpbelasting circuit Zwart: 2635 MVA (40004)
3.1.2.8 Nominale spanning circuit Grijs: 380kV

3.1.29 Ontwerpbelasting circuit Grijs: 2635 MVA (4000A)

3.1.3 Geleidergegevens
3.1.3.1 Rekenstroombelasting 380kV: 1200A (30% van 4000A)

3.1.3.2 Positie fasen in mastbeeld
Tabel 61, Klokgetallen

positiemmasbedd sy | Kokeetl

1 8
2 12
3

4

5 12
6 8
7 4
8 8
9 12
10 12
11 8
12

*  faseverdeling:
- Circuit Paars; fasen 1,2,3; linker bovenfase, linker middenfase, linker onderfase;
- Circuit Oranje, fasen 4, 5,6; midden linker bovenfase, midden linker middenfase, midden linker
onderfase;
- Circuit Zwart; fasen 7,8,9, midden rechter bovenfase, midden rechter middenfase, midden rechter
onderfase;

it Mlelin Pacne 10 11 19 canhitae hnsraofonn sanhtae cniddanfonn sanhtae o daefoon.
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veldur. veldinge Deorhang,
Portaal BSL380 P/0-1002a 218.33 1.55
Portaal BSL380 Z/G-1001 170.99 25.57
1001-1002b 134.68 3.65
1002b-1003 395.21 13.49
10022-1003 403.64 9.04
1003-1004 399.57 11.14
1004-1003 399.99 10.88
1005-1006 397.39 11.25
1006-1007 399.08 11.23
1007-1008 390.64 10.87
1008-1009 329.25 10.42
1009-1010 288.21 5.83
1010-1011 278.76 5.71
1011-1012 387.34 1048
1012-1013 386.07 10.54
1013-1014 384.45 10.47
1014-1015 354.43 9.18
1015-1016 395.63 9.14
1016-1017 354.60 11.46
1017-1018 267.06 5.18
1018-1019 329.69 7.57
1019-1020 386.13 11.06
1020-1021 346.58 6.48
1021-1022 389.87 10.11
1022-1023 397.07 11.40
1023-1024 399.31 11.27
1024-1025 399.08 11.91
1025-1026 385.41 12.48
1026-1027 380.89 11.40
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Veldar. Veldlengte eorbane
1040-1041 37778 9.58
1041-1042 386.13 11.04
1042-1043 399.86 9.27
1043-1044 34281 8.62
1044-1045 399.59 13.28
1045-1046 243.41 4.11
1046-1047 365.30 9.78
1047-1048 377.23 10.09
1048-1049 340.68 8.34
1049-1050P1 398.22 8.27
1049-1050P2 402.14 8.66
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3.2 380KV BORSSELE - RILLAND - DEELTRACE 2

3.21 Algemene gegevens

32.1.1 De hoogspanningslijn bevat de volgende hoogspanningsverbinding:

e Zumd-West 380kV, 2 circuits
e 150kV Rilland, Kruiningen, WAP, Goes de Poel, 2 circuits

32.1.2  Mastnummers, masttypen en locaties
Tabel 63, masten 3§0kV Borssele — Rilland

Mast nr. Masttype X—coi[ill;l(}inaat coﬁrginaat Gecombineerd met:
m

1050P1 ZWMG6HK400+5 55289.73 387[3431.90

1050A ZWM6S350 55507.59 387374 36
1051 ZWW2HKA400 55783.05 387411.60
1053 ZWW28400+5 56165.56 387299.76
1054 ZWWAHKA00+58 56490.68 387204.70 150kV Goes-W AP-Rilland
1055 ZWW4HLA00+5 56844.00 387124 44 150kV Goes-W AP-Rilland
1056 ZWW45350+10 57091.57 387308.97 150kV Goes-W AP-Rilland
1057 ZWW45350+10 57322.34 387480.98 150kV Goes-W AP-Rilland
1058 ZWW458350+10 57548.58 387649.61 150kV Goes-W AP-Rilland
1059 ZWWAHL350+10 57783.39 387824.63 150kV Goes-W AP-Rilland

1059A ZWW4S400+5 58072.32 387810.11 150kV Goes-W AP-Rilland
1060 ZWW45400+10 58450.38 387791.10 150kV Goes-W AP-Rilland
1061 ZWV45400+33 588350.28 38779237 150kV Goes-W AP-Rilland
1062 ZWV43400+33 59237.31 387793.60 150kV Goes-W AP-Rilland
1063 ZWW45400+10 59636.15 387794 .87 150kV Goes-W AP-Rilland
1064 ZWW45400+5 60002.17 387823.71 150kV Goes-W AP-Rilland
1065 ZWWAHLA400 60400.47 387855.10 150kV Goes-W AP-Rilland
1066 ZWW4AA400 60698.56 387703 .91 150KV Goes-W AP-Rilland
1067 ZWW45400 60978.16 387521.29 150kV Goes-W AP-Rilland
1068 ZWW4S450+5 61253.46 387341 47 150kV Goes-W AP-Rilland
1069 ZWW43450+5 61607.66 38711012 150kV Goes-W AP-Rilland
1070 ZWW 4845045 61958.61 386880.89 150kV Goes-W AP-Rilland
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- Y-
Mast nr. Masttype X—cm;lrnd]maat codrdinaat Gecombineerd met:
m
1085a ZWW48400 67196.54 383[5231.18 150kV Goes-W AP-Rilland
1086 ZWWA4HK400 67372.21 383300.02 150kV Goes-W AP-Rilland
1087 ZWWAS450+5 67704.07 383106.08 150kV Goes-W AP-Rilland
1088 ZWWAS450+5 68078.94 382887 .01 150kV Goes-W AP-Rilland
1089 ZWWAHKA450+5 68419.46 3182688.02 150kV Goes-W AP-Rilland
1090 ZWWASASH+5 68869.21 38267578 150kV Goes-W AP-Rilland
1091 ZWWA4S450+5 69310.81 382663.76 150kV Goes-W AP-Rilland
1093 ZWW45450 69750.24 382651.80 150kV Goes-W AP-Rilland
1094 ZWW45450 70044.39 382643.78 150kV Goes-W AP-Rilland
1095 ZWW45450+5 70454.68 382631.54 150kV Goes-W AP-Rilland
1096 ZWWA4HKA450 70869.86 38262133 150kV Goes-W AP-Rilland
1097 ZWW45400 71258.24 3182652.34 150kV Goes-W AP-Rilland
1098 ZWWAHK400 71656.11 382684.10 | 150kV Goes-W AP-Rilland
1099 ZWW45400 71975.25 3182673.39 150kV Goes-W AP-Rilland
1100 ZWW45400 72286.30 3182662.96 150kV Goes-W AP-Rilland
1101 ZWWAHMA00+5 72583.14 382653.00 150kV Goes-W AP-Rilland
1102 ZWWAHMA00+5 72808.43 3182351.30 150kV Goes-W AP-Rilland
1103 ZWW45400 73164.92 382365.19 150kV Goes-W AP-Rilland
1104 ZWWIAE400 73532.24 382387.62 150kV Goes-W AP-Rilland
Portaal RLL380 P/O [PORTAAL 380KV 20M 73681.37 382403.74

32.1.3 Mastgeometrie: Bijlage U, blz. 286 t/m 308; rapport TE120100-R16 blz 344 t/m 366

32.1.4 Aantal circuits: 2 circuits 380kV

1 2 circuits 150kV

32.1.5 Kettinglengte: verticale bouwhoogte V-brace 0 meter.

3.2.2

3221

Circuitgegevens

Circuit aanduiding: circuit Wit (links), circuit Paars (midden links) circuit Oranje (midden
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3228 Nominale spanning circuit Oranje: 380kV

3229 Ontwerpbelasting circuit Oranje: 2635 MVA (4000A)

3.2.3 Geleidergegevens

3231 Rekenstroombelasting 380kV: 1200A(30% van 4000A)

3232 Rekenstroombelasting 150kV: 828 A(50% van 1655A)

3233 Positie fasen in mastbeeld

Tabel 64, Klokgetallen

‘postie in mastbeeld % | Klokeetal
1 4
2 12
3
4
5 12
6
7
8 12
9
10
11 12
12 4

*  faseverdeling:

- Circuit Wit; fasen 1,2,3; linker bovenfase, linker middenfase, linker onderfase;
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- Circuit Paars, fasen 4, 5,6, midden linker bovenfase, midden linker middenfase, midden linker

onderfase;

- Circuit Oranje; fasen 7,8,9; midden rechter bovenfase, midden rechter middenfase, midden rechter

onderfase;

- Circuit Zwart, fasen 10, 11,12; rechter bovenfase, rechter middenfase, rechter onderfase;

31734 Doorhaneen
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Veldnr. Ve"(il'][‘:)“gte (3‘;)‘;;222%)
1060-1061 399.90 2977
1061-1062 387.03 12.13
1062-1063 398.84 14.32
1063-1064 367.16 741
1064-1065 399.53 742
1065-1066 334.24 3.62
1066-1067 333.95 127
1067-1068 328.83 12.77
1068-1069 423.06 12.94
1069-1070 419.18 14.91
1070-1071 422.36 12.87
1071-1072 420.68 10.63
1072-1073 422.12 10.08
1073-1074 388.45 126
1074-1075 378.11 13.65
1075-1076 431.23 13.78
1076-1077 439.00 6.88
1077-1078 438.89 11.01
1078-1079 309.56 13.76
1079-1080 407.85 105
1080-1081 439.85 7.53
1081-1082 377.82 12.06
1082-1083 373.86 14.66
1083-1084 413.26 4.97
1084-1085 345.61 6.07
1085-10852 266.69 6.53
1085a-1086 284.79 12.81
1086-1087 384.38 11.34
1087-1088 434.19 14.05
1088-1089 394.40 13.71
1089-1090 44992 16.52
1n0N_1n01 AA1 TA £
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Bijlage A; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland deeltrace 1

In de onderstaande afbeelding 1s Portaal 380kV P/O & Portaal_380kV Z/G vande
hoogspanningslijn Borssele —Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage A; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland deeltrace 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWM6E330 van de hoogspannmingslijn Borssele —Rilland
DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT.
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Bijlage A; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland deeltrace 1

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld ZWM6E400 van de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT .
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Bijlage A; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland deeltrace 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 6840045 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage A; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland deeltrace 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 6HK400+5 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage A; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland deeltrace 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 65400 van de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage A; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland deeltrace 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 6HK 400 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.

F_%?‘wf 20,8 . |

[ S
17 1 1 1,
] |
17 1 T T,

5,6

T= T 71
. -~

7,40 9,70 7,40

23,3

Klimvoorziening
™| e32 Klimvoorziening __ |

N > - Ve N ur ~Ae

V-
] 1 - Maatvoering indicatief



142 TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380kV west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage A; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland deeltrace 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 6HL.400+5 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage A; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland deeltrace 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 6HK400+10 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door
TenneT .

10,0

41

7 = m
o
T8
LT )
|
] m
A
2x Klimvocrziening 45° 2x Klimvoorziering 45° [ |
tox traverse en lijwrecht 1| Lov. Iraverse e lijredhl N
fegenover elkzar | @38 tegenover elkaar
%5



Bijlage G, Uitgangspunten

144

Uitgangspunten document Zuid-West 380kV west DT1&DT2
Bijlage A; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland deeltrace 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 6HL.400 van de hoogspanningslijn Borssele —

Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380kV west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage A; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland deeltrace 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 68350 van de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380kV west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage A; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland deeltrace 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 6HK 330 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380kV west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage A; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland deeltrace 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWM6HK400 van de hoogspanmingslijn Borssele —
Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWM6HK400 van de hoogspanmingslijn Borssele —
Rilland DT?2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemmeT.
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWM6S330 van de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 2HK 400 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT?2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemmeT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 28400435 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT?2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemmeT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HK4005+5 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT?2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemmeT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HL.400+5 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT?2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemmeT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48350+10van de hoogspanmingslijn Borssele —
Rilland DT?2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemmeT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HL.350+10van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT?2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemmeT.
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48400+3 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48400+10 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten




159 TE120100-R16 MP v2.3

1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HL.400 de hoogspanmingslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4AA400 de hoogspanmingslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48400 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland DT2
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48450+3 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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25 augustus 2016 v1.3

= . #05
= —tt=
-
us |||
[}
; Z
<+
F Z / :
b "\_'.37 A
2
2l oar | [|[wss | e am]|| | 33
l
ve I[]] o i
o
A
_ — Klimvecrziening = Alimvoarziening
[ s26
%3
Nt v ; 4 N ; "
03

Maatvoering indicakief

T.B.V. Aanvraaa




163 TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48450 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland DT2
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3

Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HK 430 de hoogspanmingslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HK430+5 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HK 400 de hoogspanmingslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HM400+5 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4AE400 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
Bijlage B; Scenario 1, Mastbeelden Borssele-Rilland decltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 6HK400+5 de hoogspanningslijn Borssele —T1ilburg
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
Bijlage C; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld $+15 van de hoogspanmingslijn Borssele-Rilland-

Geertruidenberg opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage C; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld §+45 van de hoogspanningslijn Borssele-Rilland-
Geertruidenberg opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage C; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld $+3 van de hoogspanningslijn Borssele-Rilland-
Geertruidenberg opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage C; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HA+H) van de hoogspanningslijn Borssele-Rilland-
Geertruidenberg opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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In de onderstaande afbeelding is mastbeeld $+0 van de hoogspanningslijn Borssele-Rilland-
Geertruidenberg opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.

Bijlage C; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage C; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld SH3H} van de hoogspanningslijn Borssele-Rilland-
Geertruidenberg opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage C; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld HA+S van de hoogspanningslijn Borssele-Rilland-
Geertruidenberg opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage C; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HB+3 van de hoogspanningslijn Borssele-Rilland-
Geertruidenberg opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage C; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HC-+Hbvan de hoogspanningslijn Borssele-Rilland-
Geertruidenberg. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage C; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 2HK 330 van de hoogspanningslijn Borssele-
Rilland- Geertruidenberg opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.

Klirvoorz enig -3
— ] N . N

~ Klimvcorzienin
30




183 TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage C; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 2E350 van de hoogspanningslijn Borssele-Rilland-
Geertruidenberg opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage C; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 28350 van de hoogspanningslijn Borssele-Rilland-
Geertruidenberg opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage C; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 2HM 400 van de hoogspanningslijn Borssele-
Rilland- Geertruidenberg opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage C; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 28400+10 van de hoogspanningslijn Borssele-
Rilland- Geertruidenberg opgenomen. De gegevens zjn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage C; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Borssele-Rilland-Geertruidenberg

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWM68350 van de hoogspanningslijn Borssele-Rilland-
Geertruidenberg opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten




Bijlage G, Uitgangspunten

189

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage D; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Rilland-Zandvliet

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld §+6 van de hoogspanningslijn Rilland - Zandvliet

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage D; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Rilland-Zandvliet

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HA+3 van de hoogspanningslijn Rilland - Zandvliet
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage D; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Rilland-Zandvliet

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 2E350 van de hoogspanningslijn Rilland - Zandvliet
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage D; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Rilland-Zandvliet

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HB+3 van de hoogspanningslijn Rilland - Zandvliet
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.

60

HB+3

50

40

30

20

10




Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage D; Scenario 1, Mastbeelden 380kV Rilland-Zandvliet

TE120100-R16 MP v2.3

1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HEH) van de hoogspanningslijn Rilland - Zandvliet

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten




Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage E; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Pechiney

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HD1 van de hoogspanmingslijn Borssele — Pechiney

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage E; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Pechiney

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld SD van de hoogspanmingslijn Borssele — Pechiney
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT?2 25 augustus 2016 v1.3

Bijlage E; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Pechiney

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld HD3 van de hoogspanmingslijn Borssele — Pechiney
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage E; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Pechiney

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld SD+5 van de hoogspanningslijn Berssele — Pechiney
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage E; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Pechiney

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HD2 van de hoogspanmingslijn Borssele — Pechiney

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage F;, Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HV1+0 van de hoogspanningslijn Borssele — Goes De Poel
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage F;, Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld §V-+H0 van de hoogspanningslijn Berssele — Goes De Poel
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage F;, Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HV3+0 van de hoogspanningslijn Borssele — Goes De Poel
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage F;, Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Goes de Poel

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld AE+0 van de hoogspanningslijn Borssele — Goes De Poel

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage F;, Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Goes de Poel

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld H2+0 van de hoogspanningslijn Berssele — Goes De Poel

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT?2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage F; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld §+0 van de hoogspanningslijn Borssele — Goes De Poel
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage F;, Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld H 1+0 van de hoogspanningslijn Berssele — Goes De Poel
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage F;, Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Goes de Poel

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld H3+0 van de hoogspanningslijn Berssele — Goes De Poel

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage F;, Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld §V+4 van de hoogspanningslijn Berssele — Goes De Poel
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage F;, Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld $+5 van de hoogspanningslijn Borssele — Goes De Poel
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage F;, Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Goes de Poel

TE120100-R16 MP v2.3

1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld E1+) van de hoogspanningslijn Borssele — Goes De Poel

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage G; Scenario 1, Mastbeelden Middelburg-Borssele

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld SD van de hoogspanningslijn Middelburg — Borssele
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT. Mast SD+5is SD mast maar dan Smeter
hoger
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Bijlage G, Uitgangspunten




Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
Bijlage G; Scenario 1, Mastbeelden Middelburg-Borssele

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HD1 van de hoogspanningslijn Middelburg — Borssele

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT?2 25 augustus 2016 v1.3

Bijlage G; Scenario 1, Mastbeelden Middelburg-Borssele

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HD3 van de hoogspanningslijn Middelburg — Borssele
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage G; Scenario 1, Mastbeelden Middelburg-Borssele

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HD2 van de hoogspanningslijn Middelburg — Borssele
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage H; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Temeuzen

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HV1+0 van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage H; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Temeuzen

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld $V-+H0 van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage H; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Temeuzen

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld AE+0 van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten




222 TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage H; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Temeuzen

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HV3+0van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage H; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Temeuzen

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld §V+4van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
Bijlage H; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Temeuzen

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld S+0van de hoogspanningslijn Berssele - Terneuzen

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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25 augustus 2016 v1.3

30

F1{12) F4(12)
® °
25
20 F2{R) F3 {4} F5/{4)

15

10




Bijlage G, Uitgangspunten

225

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage H; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Temeuzen

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld H2+0 van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage H; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Temeuzen
In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HV van de hoogspannmingslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage H; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Temeuzen

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld EV van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld H3+0 van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
Bijlage H; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Temeuzen

Bijlage G, Uitgangspunten
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage H; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Temeuzen

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld H 1-+0 van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT?2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage H; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Temeuzen

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld E1+H) van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld T13 van de hoogspanningslijn Rilland-Kruiningen-WAP-Goes de
Poel opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld WA13 van de hoogspanningslijn Rilland-Kruiningen-WAP-Goes de
Poel opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld T8 van de hoogspanningslijn Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de
Poel opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld WB13 van de hoogspanningslijn Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de
Poel opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld WES 155 van de hoogspanningslijn Rilland-Kruiningen-W AP-Goes
de Poel opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld ZWW2HK400 van de hoogspanningslijn Rilland-Kruiningen-WAP-
Goes de Poel opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld ZWW4HK4008+5 van de hoogspanningslijn Rilland-Kruiningen-
WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld ZWW4HL400+5 van de hoogspanningslijn Rilland-Kruiningen-
WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48350+10van de hoogspanmingslijn Rilland-
Kruiningen-WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4H1.350+10van de hoogspanningslijn Rilland-
Kruiningen-WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48400+35 de hoogspanningslijn Rilland-Kruiningen-
WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zjn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48400+10 de hoogspanningslijn Rilland-
Kruiningen-WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten




246 TE120100-R16 MP v2.3

1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HL400 de hoogspanmngslijn Rilland-Kruiningen-
WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zjn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4AA400 de hoogspanmngslijn Rilland-Kruiningen-
WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zjn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48400 de hoogspanningslijn Rilland-Kruningen-
WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zjn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48450+5 de hoogspanningslijn Rilland-Kruiningen-
WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zjn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld ZWW 484350 de hoogspanningslijn Rilland-Kruningen-
WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zjn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HK450 de hoogspanmingslijn Rilland-Kruiningen-
WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zjn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HL.450+5 de hoogspanmingslijn Rilland-
Kruiningen-WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TerneT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3

Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HM400+5 de hoogspannmingslijn Rilland-
Kruiningen-WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HK430+5 de hoogspanmngslijn Rilland-
Kruiningen-WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage I; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Rilland-Kruiningen-W AP-Goes de Poel

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4AE400 de hoogspanningslijn Rilland-Krumingen-
WAP-Goes de Poel opgenomen. De gegevens zjn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ED90 van de hoogspanningslijn Borssele — Thermphos
{Hoechst)opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage T; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HD1 van de hoogspanningslijn Borssele — Thermphos

{Hoechst)opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld SD van de hoogspanmingslijn Borssele — Thermphos
{Hoechst)opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage T; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HD3 van de hoogspanningslijn Borssele — Thermphos
{Hoechst)opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld T8 van de hoogspanningslijn Borssele — Thermphos
{Hoechst)opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld T 13 van de hoogspanmingslijn Borssele — Thermphos
{Hoechst)opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 1, Mastbeelden 150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld E10N van de hoogspanningslijn Borssele — Thermphos
{Hoechst)opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage K; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Borssele

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld $+15 van de hoogspanningslijn Rilland - Borssele
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage K; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Borssele

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld $+45 van de hoogspanningslijn Rilland - Borssele
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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itgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage K; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Borssele

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld 8§43 van de hoogspanningslijn Rilland - Borssele
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage K; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Borssele

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HA+H) van de hoogspanningslijn Geertruidenberg -
Borssele opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

25 augustus 2016 v1.3

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage K; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Borssele

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld 8§+0 van de hoogspanningslijn Rilland - Borssele

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage K; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Borssele

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld SHSH) van de hoogspanningslijn Rilland - Borssele

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage K; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Borssele

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HA+S van de hoogspanningslijn Rilland - Borssele
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
Bijlage K; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Borssele

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HB+3 van de hoogspanningslijn Rilland - Borssele
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage K; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Borssele

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HC+H0van de hoogspannmingslijn Rilland - Borssele
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage K; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Borssele

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld ZWW 2E330 van de hoogspanningslijn Rilland - Borssele
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
Bijlage K; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Borssele

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 28350 van de hoogspanningslijn Rilland - Borssele
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage K; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Borssele

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 2HM400 van de hoogspanmngslijn Rilland -
Borssele opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage K; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Borssele

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 28400410 van de hoogspanningslijn Rilland -
Borssele opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.

fact $05
= =
-
s o
i
F
~
i f
o~
] > 4
I3 [
m [X] l
w I 4,80 12 4,80
- 1 )
3 ] M m
@ 140 ?___
-y
.~ Klimvaarziening .~ Klimvoorziening
[ #24 I
169
ANV B VI ) Nt =fe
__03‘- L1 - Maatvaering ndicatief
' [T B v Amaaaas




277 TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage L; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ED90 van de hoogspanningslijn Borssele — Thermphos
{Hoechst)opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage L; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld HD1 van de hoogspanningslijn Borssele — Thermphos
{Hoechst)opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage L; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld SD van de hoogspanmingslijn Borssele — Thermphos
{Hoechst)opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage L; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HD3 van de hoogspanningslijn Borssele — Thermphos

{Hoechst)opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage L; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld T8 van de hoogspanningslijn Borssele — Thermphos
{Hoechst)opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage L; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld T 13 van de hoogspanmingslijn Borssele — Thermphos
{Hoechst)opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage L; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Thermphos (Hoechst)

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld E10N van de hoogspanningslijn Borssele — Thermphos
{Hoechst)opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage M; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Pechiney
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In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HD1 van de hoogspanmingslijn Borssele — Pechiney

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage M; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Pechiney

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld SD van de hoogspanmingslijn Borssele — Pechiney
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT?2 25 augustus 2016 v1.3

Bijlage M; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Pechiney

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HD3 van de hoogspanmingslijn Borssele — Pechiney
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage M; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Pechiney

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld SD+5 van de hoogspanningslijn Berssele — Pechiney
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage M; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Pechiney

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HD2 van de hoogspanmingslijn Borssele — Pechiney

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage N; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Middelburg-Borssele

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld SD van de hoogspanmingslijn Middelburg — Borssele
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT. Mast SD+51s SD mast maar dan Smeter
hoger
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Bijlage G, Uitgangspunten




Bijlage G, Uitgangspunten

292

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage N; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Middelburg-Borssele

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HD1 van de hoogspanningslijn Middelburg — Borssele

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT?2 25 augustus 2016 v1.3

Bijlage N; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Middelburg-Borssele

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HD3 van de hoogspanningslijn Middelburg — Borssele
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage N; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Middelburg-Borssele

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HD2 van de hoogspanningslijn Middelburg — Borssele
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage O; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Zandvliet

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld $+0 van de hoogspanningslijn Rilland - Zandvliet

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage O; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Zandvliet

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld §+6 van de hoogspanningslijn Rilland - Zandvliet

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage O; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Zandvliet

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HA+3 van de hoogspanningslijn Rilland - Zandvliet
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.

TE120100-R16 MP v2.3

1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage O; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Zandvliet

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld W 2E350 van de hoogspanningslijn Rilland - Zandvliet
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage O; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Zandvliet

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HB+3 van de hoogspanningslijn Rilland - Zandvliet
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage O; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Rilland-Zandvliet

TE120100-R16 MP v2.3

1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HEH) van de hoogspanningslijn Rilland - Zandvliet

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage P; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Geertruidenberg-Zandvliet

Mastbeelden S+15
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1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten

25 augustus 2016 v1.3

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage P; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Geertruidenberg-Zandvliet
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten
Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage P; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Geertruidenberg-Zandvliet
Mastbeelden W2HK350
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
Bijlage P; Scenario 2, Mastbeelden 380kV Geertruidenberg-Zandvliet

Mastbeelden W2E350
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage Q; Scenario 2, Mastbeelden 150kV GOES DE POEL - WAP - RILLAND

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld T 13 van de hoogspanningslijn Goes De Poel — WAP —
Rilland opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage Q; Scenario 2, Mastbeelden 150kV GOES DE POEL - WAP - RILLAND

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld T8 van de hoogspanningslijn Goes De Poel — WAP —
Rilland opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage Q; Scenario 2, Mastbeelden 150kV GOES DE POEL - WAP - RILLAND

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld WES8 155 van de hoogspanningslijn Goes De Poel — WAP
— Rilland opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage Q; Scenario 2, Mastbeelden 150kV GOES DE POEL - WAP - RILLAND

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld W A8 van de hoogspanningslijn Goes De Poel — WAP —
Rilland opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage Q; Scenario 2, Mastbeelden 150kV GOES DE POEL - WAP - RILLAND

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld W B8 van de hoogspanningslijn Goes De Poel — WAP —
Rilland opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage R; Scenario 2, Mastbeelden 150kV aansluiting Kruiningen

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld AH 141° van de aansluiting Kruiningen opgenomen. De
gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage R; Scenario 2, Mastbeelden 150kV aansluiting Kruiningen

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld $13 van de aansluting Kruiningen opgenomen. De
gegevens zijn aangeleverd door TemmeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage R; Scenario 2, Mastbeelden 150kV aansluiting Kruiningen

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld E180 van de aansluiting Kruimingen opgenomen. De
gegevens zijn aangeleverd door TemmeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten
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1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage S; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Terneuzen

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HV1+0 van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage S; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Terneuzen

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld $V-+H0 van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage S; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Terneuzen

TE120100-R16 MP v2.3
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25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld AE+0 van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage S; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Terneuzen

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HV3+0van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage S; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Terneuzen

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld §V+4van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage S; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Terneuzen

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld S+0van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten
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Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage S; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Terneuzen

TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld H2+0 van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

Bijlage S; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Terneuzen

TE120100-R16 MP v2.3

1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld 8§43 van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen

opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT .
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage S; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Terneuzen
In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld HV van de hoogspannmingslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage S; Scenario 2, Mastbeelden 150kV Borssele-Terneuzen

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld EV van de hoogspanningslijn Borssele - Terneuzen
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 1

In de onderstaande afbeelding 1s Portaal 380kV P/O & Portaal_380kV Z/G vande
hoogspanmingslijn Borssele —Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWM6E330 van de hoogspannmingslijn Borssele —Rilland
DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 1

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld ZWM6E400 van de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT .
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330 TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 6840045 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3

Bijlage T; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 6HK400+5 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemmeT.
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 65400 van de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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333 TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 angustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 1

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld ZWW 6HK400 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.
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1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 6HL.400+5 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 6HK400+10 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door
TenneT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

336

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
Bijlage T; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 6HL.400 van de hoogspanningslijn Borssele —

Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.

TE120100-R16 MP v2.3

1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3
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337 TE120100-R16 MP v2.3

1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 68350 van de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 6HK 330 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage T; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 1

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWM6HK400 van de hoogspanmingslijn Borssele —
Rilland DT1 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3

Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2
In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWM6HK400 van de hoogspanmingslijn Borssele —
Rilland DT?2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemmeT.
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341 TE120100-R16 MP v2.3

1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWM6S330 van de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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342 TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 2HK 400 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT?2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemmeT.
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 28400435 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT?2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemmeT.
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HK4005+5 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT?2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemmeT.
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1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HL.400+5 van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT?2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemmeT.
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346 TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48350+10van de hoogspanmingslijn Borssele —
Rilland DT?2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemmeT.
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HL.350+10van de hoogspanningslijn Borssele —
Rilland DT?2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemmeT.
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348 TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48400+3 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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349 TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48400+10 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten




351 TE120100-R16 MP v2.3

1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HL.400 de hoogspanmingslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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352 TE120100-R16 MP v2.3

1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2

25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4AA400 de hoogspanmingslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .




353 TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48400 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland DT2
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TemneT.
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Bijlage G, Uitgangspunten

354

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48450+3 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .

TE120100-R16 MP v2.3

1 september 2016

25 augustus 2016 v1.3
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1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 48450 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland DT2
opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TenneT.

25 augustus 2016 v1.3

o] |, 05
' o
i ™ 1
us [
-
4
-
N A
i I il &
-
! f 1
g *
-
s 33 | |[leee | w2 | ass o
7 e J]'I of
boan | 8
ba
a
|| Kuinveorzizning |- Klimvoorziening
L] e2s
169 i
VL ‘Jw N oA

03

Maat voering indicatief

'T.B.V. Aanvraaa



356 TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3

Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HK 430 de hoogspanmingslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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1 september 2016
Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HK430+5 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten




359 TE120100-R16 MP v2.3
1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HK 400 de hoogspanmingslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 4HM400+5 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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1 september 2016

Bijlage G, Uitgangspunten

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2 25 augustus 2016 v1.3
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding is mastbeeld ZWW 4AE400 de hoogspanningslijn Borssele —Rilland
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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Bijlage G, Uitgangspunten

362

Uitgangspunten document Zuid-West 380 west DT1&DT2
Bijlage U; Scenario 3, 380kV Borssele-Rilland Deeltracé 2

In de onderstaande afbeelding 1s mastbeeld ZWW 6HK400+5 de hoogspanningslijn Borssele —T1ilburg
DT2 opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door TermeT .
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25 augustus 2016 v1.3
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